Sunnfjord Energi AS - Konsesjon for bygging av Jelstra kraftverk i Jolster og
Forde kommuner

Departementets bemerkning i kongelig resolusjon 21. juni 2017

IV Olje-og energidepartementets merknader
1 Innledning
Sunnfjord Energi AS er eid av BKK og kommunene Jglster, Forde, Gaular, Fjale, Hyllestad,

Solund og Naustdal.

Arlig brutto kraftproduksjon for prosjektet er beregnet til 233 GWh. Fratrukket produksj onstapet
i eksisterende Stakaldefossen kraftverk er netto ny kraftproduksjon i Jelstra kraftverk beregnet til
om lag 200 GWh.

Tiltakshaver har foreslatt minstevannfaring p4 12 m*/s om sommeren og 4 m?/s om vinteren, som
er inkludert i produksjonstallene.

De negative virkningene av utbyggingen er i hovedsak knyttet til landskap, fisk og
elvesportaktiviteter. Jolstra er gyte- og oppvekstelv for storarreten i Jolstravatn, og har stor
betydning for fiske og fisketurisme. Jolstra er ogsa en populer elv for rafting og padling.

Jolster kommune, Ferde kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune tilrér alle at konsesjon
gis, mens Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Turlag, NHO Reiseliv Vest-
Norge, Jolstramuseet, Norsk Fiskesenter AS og Jelster Rafting frarar at det blir gitt konsesjon.

2 NVE:s innstilling
Jolstra kraftverk vil ifelge NVE gi en bedre utnyttelse av ovenforliggende reguleringsmagasiner

og bidra med ny regulerbar kraft. Kraftstasjon og vannveier er planlagt bygd i fjell, og de synlige
inngrepene antas & bli begrensede og i stor grad knyttet til redusert vannfering pa
utbyggingsstrekningen.

De viktigste omradene for fisk ligger oppstrems tiltaksomradet, og etter NVEs vurdering vil
utbyggingen vaere akseptabel, under forutsetning av tilstrekkelige avbetende tiltak. Utbyggingen
vil vanskeliggjore elvesportaktiviteter, og elva vil sannsynligvis bli uegnet til slik kommersiell
virksomhet.

Etter NVEs vurdering ivaretar tiltakshavers forslag til minstevannfering de biologiske og
landskapsmessige interessene i tiltrekkelig grad, og tilrér at forslaget til minstevannferinger
legges til grunn for konsesjonen.

NVE mener at tiltakshavers utbyggingslesning gir en god ressursutnyttelse av vassdraget,
samtidig som miljepévirkningene vurderes som akseptable. NVE har i den samlede vurderingen
lagt s@rlig vekt pa produksjon av ny fornybar energi, og mener de negative virkningene er
akseptable sett i forhold til kraftverkets storrelse.

NVE anbefaler at Sunnfjord Energi AS far tillatelse etter vannressursloven til bygging og drift av
Jolstra kraftverk, og konsesjon etter energiloven for bygging og drift av tilherende 132 kV
jordkabel. Det anbefales ogsd at det gis konsesjon etter industrikonesjonsloven til erverv av
tilherende fallrettigheter, samt ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova til vannfall og
arealer.
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3 Vurderingsgrunnlaget
I departementets vurdering av om konsesjon etter vassdragslovgivningen skal gis, mé fordeler og

ulemper ved det omsgkte tiltaket veies opp mot hverandre. Skader og ulemper for bade allmenne
og private interesser skal hensynstas.

Bevaring av naturmangfoldet inngér i skjennsutevingen ved saksbehandlingen. Dette innebarer
at miljokonsekvensene ved omsegkte utbygging ma vurderes i et helhetlig og langsiktig
perspektiv, der de samfunnsekonomiske fordelene avveies mot ulempene blant annet i form av
forringelse eller tap av naturmangfold.

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 8 og prinsippene i loven §§ 9 — 12 legges til grunn som
retningslinjer etter vassdragslovgivningen. Det vises i den sammenheng til forvaltningsmélene
om naturtyper, gkosystemer og arter i loven §§ 4 — 5. Disse forvaltningsmalene blir iakttatt ved
departementets behandling av seknadene.

S4 lenge konsesjon for nettilknytningen er avhengig av konsesjon for bygging av kraftverket, skal
vedtak fattes samtidig for begge seknader. Departementet vil vurdere disse seknadene samlet.

Etter forvaltningsloven § 25 annet ledd ferste punktum skal forvaltningsorganet i begrunnelsen
nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger pa. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv
eller i et dokument som er kjent for parten, er en henvisning til tidligere fremstilling tilstrekkelig.
Forvaltningsorganet har ikke plikt til & ta stilling til alle anferslene fra en part.

Konsesjonssgknadene med KU, fagrapporter og tilleggsrapporter er gjort kjent for partene ved
NVEs hering av sgknadene. I tillegg er konsekvensene av tiltakene grundig beskrevet i NVEs
innstilling av 5. juli 2016. Partene er gjort kjent med innstillingen ved NVEs brev av samme dato.

Departementet vil derfor i stor utstrekning vise til konsesjonsseknaden, fagrapportene,
tilleggsrapportene og NVEs innstilling nar det gjelder hvilke faktiske forhold som vedtaket

bygger pa.

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal etter naturmangfoldloven sta i et rimelig forhold til sakens
karakter og risikoen for skade pa naturmangfoldet.

I samsvar med naturmangfoldloven § 8 forste ledd bygger departementet pa felgende
kunnskapsgrunnlag:

- Sunnfjord Energi AS" sgknad av 12. dember 2013 med konsekvensutredninger (KU)
- NVEs innstilling av 5. juli 2016 med heringsuttalelser til seknadene

- Heringsuttalelser til NVEs innstilling

- Olje-og energidepartementets mote og befaring 27. september 2016

- Registreringer i naturbase

- Artsdatabanken

Departementet finner at tiltaket er godt nok opplyst ved gjennomforte utredninger, heringer,
befaringer og andre mottatte saksopplysninger til at vedtak kan fattes. Departementet viser til at
materialet antas 8 gi den kunnskap som kreves om landskapet, utbredelse av naturtyper, den
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gkologiske tilstanden i omradet og arters bestandssmlaSJon Ogsé virkningene av utbyggingen er
beskrevet pa tilstrekkelig vis.

4 Departementets vurdering av kraftverkets virkninger

Samfunnsmessige hensyn

Den viktigste samfunnsnytten med Jelstra kraftverk vil veere produksjon av ny, fornybar kraft,
hvor vinterkraften utgjer en relativt stor andel. Kraftverket er planlagt som elvekraftverk uten
egne reguleringsmuligheter, men 95 prosent av tilsiget vil veere regulert gjennom magasinene i
Jolstravatnet og Kjesnesfjorden. Selv om reguleringsgraden i vassdraget er begrenset til omlag 10
prosent, vil magasinene medfore at verdien av kraftproduksjonen i Jalstra kraftverk blir sterre for
samfunnet, enn om alt tilsiget var uregulert.

Jolstra kraftverk er planlagt med en samlet installert effekt pd 60 MW og en slukeevne pa 55
m?/s. Ifelge seknaden vil dette gi en arlig produksjon pa 209 GWh, fordelt pa 89 GWh vinterkraft
og 120 GWh sommerkraft. Andel vinterkraft blir da 43%. Seker foreslér en minstevannfering pa
12 m*/s om sommeren og 4 m*/s om vinteren er inkludert i produksjonstallene. Stakaldefossen
kraftverk vil drives videre pa restvannferingen fra Jolstra kraftverk, som medferer at dagens
produksjon i Stakaldefossen kraftverk reduseres fra 60 GWh/ar til 27 GWh/ar. Dette resulterer i
netto ny arsproduksjon i Jelstra kraftverk pa 176 GWh. Disse produksjonsberegningene er basert
pé perioden 1961-1990. Dersom perioden 1981-2010 legges til grunn, vil arstilsiget gke med om
lag 11%, som vil gi en brutto arsproduksjon i Jelstra kraftverk pa 233 GWh og en netto
arsproduksjon pa 200 GWh. NVE mener det er rimelig & anta at periodene som inkluderer senere
ar best representerer dagens avrenning.

Den totale utbyggingskostnaden er i seknaden oppgitt til 704,5 mill. kr (kostnadsniva
01.01.2013). En oppskalering av prisene til kostnadsnivé 2016 gir en investeringskostnad pa
763,5 mill. kr, og en spesifikk utbyggingskostnad pé 3,82 ki/kWh ny energi (netto
produksjonsgkning) og 3,28 ki/kWh for nytt Jelstra kraftverk (brutto). Kostnader for tiltak og
erstatninger er ikke medregnet i utbyggingskostnadene. Hvor store de faktiske
utbyggingskostnadene vil bli, vil forst veere kjent etter at detaljplan er vedtatt og
anbudskonkurranse er holdt. Prosjektet er beregnet til 4 ha en positiv naverdi.

Jalster og Forde kommuner vil fa drlige inntekter fra eiendomsskatt, naturressursskatt,
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. I anleggsfasen vil byggingen medfere noe gkt
sysselsetting i regionen.

Departementet understreker at de samlede virkningene av tiltaket ikke er begrenset til de som kan
prissettes. Tiltaket vil ogsd ha betydelige virkninger pa natur, milje og areal. I
konsesjonsvurderingen vil departementet vurdere miljevirkningene av tiltaket naermere, og ta
stilling til om tiltaket samlet sett vurderes som samfunnsgkonomisk lennsomt.

Hydrologi

Det planlagte kraftverket vil bergre hovedlepet i elva Jolstra, nedstrems utlegpet av Jelstravatnet.
Det blir ingen nye reguleringer i forbindelse med byggingen av Jelstra kraftverk, men hele 95 %
av tilsiget vil veere regulert gjennom magasinene i Jelstravatnet (50 mill. m?) og Kjosnesfjorden

3




(40 mill. m?). Reguleringsgraden i vassdraget er imidlertid beskjeden (om lag 10 %) slik at
tilgjengelig vann i stor grad felger naturlige arsvariasjoner. Det er et restfelt pa ca. 24 km?,
mellom Jelstravatnet og det planlagte inntaket, som bidrar med et uregulert tilsig. Tillepet ved
inntaket Tongahelen er da summen av avlepet fra Jolstravatnet, samt tilsiget fra restfeltet
nedstrems Jolstravatnet (totalt 408 km?). I og med at avlapet fra Jolstravatnet bidrar med en stor
andel av tillapet til planlagt inntak, og dette er representert ved en lang maleserie, er det liten
usikkerhet i grunnlagsdata.

Sunnfjord Energi har beregnet arlig tilsig ved inntaket til 972,2 mill. m* og en middelvannforing
pa 30,8 m*/s.Middelavrenning fra lokalfeltet mellom Jelstravatnet og inntaket er beregnet til 1,6
m? /s. Middelavrenning fra lokalfeltet mellom inntaket og utlep (samlepet ved Holsaelva) er
beregnet til 1,36 m? /s. Lavvannferinger gir 5-persentiler p4 henholdsvis 19 m? /s og 4,14 m? /s
for sommeren og om vinteren, og en alminnelig lavvannfering pa 4,4 m® /s.1 felge soknaden vil
middelvannferingen reduseres til omlag 30 % av dagens rett nedstrems inntaket og til 35 % ved
Stakaldefossen.Den omsgkte terskelen i Tongahalen vil heve vannstanden i inntaksbassenget med
0,5-1 meter sammenlignet med dagens situasjon avhengig av vannfering (0,5 m ved
middelvannfering). Inntaksbassenget vil strekke seg ca. 300 meter oppover i Jolstra til stryket
ser-gst for Graveyna. Her er det en naturlig heyde i elveprofilet som er bestemmende for
vannstanden. Vannspeilet kan imidlertid bli pavirket til 5-600 m oppstrems terskelen (30 m
oppstrems Graveyna). Vannstanden i Flugelona oppstrems vil, ifelge utferte simuleringer, ikke
ble berert, selv ikke ved storre flommer. I Tongahelen vil stremningsmensteret endre seg med
raskere stremmer langs inntakskanalen og @st for gya i inntaksbassenget.

Det vises for gvrig til NVEs innstilling s 30-32 hvor temaet er grundig vurdert, og departementets
vurderinger nedenfor under punktet minstevannfering.

Flom

Den omsgkte elvestrekningen beskrives som lite utsatt for flomskader. Et eventuelt Jolstra
kraftverk vil dempe flomvannferingen mellom inntak og utlep i den tid kraftverket er i drift, og
flomvannferingen vil ifelge NVE reduseres inntil kraftverkets slukeevne p& 55/45 m® /s pa
utbyggingsstrekningen. Nedstrems kraftverksutlepet vil vannferingen bli omtrent som 1 dag.
Dersom kraftverket er ute av drift, vil det imidlertid ikke ha noen betydning for flomvannferingen
pé den regulerte strekningen. Departementet har merket seg at omsekt elvestrekning anses for lite
flomskadeutsatt.

Vanntemperatur, isforhold og frostroyk

En utbygging som omsgkt forventes ifelge NVE 4 gi noe kaldere temperatur pa
utbyggingsstrekningen om vinteren (0,1-1,5 °C), og noe varmere vann om sommeren (1-2 °C),
sammenlignet med dagens situasjon som folge av redusert vannfering. Ved en utbygging som
omsgkt er det forventet mindre frostreyk enn i dag pa selve utbyggingsstrekningen, som folge av
redusert vannfering og kaldere vanntemperatur om vinteren. NVE mener at tiltaket ikke vil ha
nevneverdige konsekvenser pd vanntemperatur, isforhold og frostreyk, og anser at temaet ikke
har avgjerende betydning for konsesjonsspersmalet. Departementet er enig i NVEs vurderinger,
og viser for gvrig til innstillingen s 32-33.



Erosjon og sedimenttransport

NVE mener at tiltaket ikke vil ha nevneverdige konsekvenser pa erosjon og sedimenttransport, og
anser at temaet ikke har avgjerende betydning for konsesjonsspersmaélet. Behov for plastring for &
unngé erosjon pé utsatte omrader som skréninger rundt inntaksmagasin eller nedstrems utlgp, ma
vurderes 1 detaljplanleggingen. Departementet tar dette til etterretning og slutter seg til NVEs
vurderinger i innstillingen s 33.

Skred

NVE registrerer at det ikke har framkommet informasjon i KU-rapportene eller heringsuttalelser
som tilsier at temaet skred har betydning for konsesjonsspegrsmaélet. Eventuell fare for skred i
anleggsfasen ber utredes naermere under detaljplanleggingen. Departementet slutter seg til NVEs
vurderinger, jf. innstillingen s 33.

Grunnvann

NVE anser ikke grunnvann for & ha betydning for konsesjonsspersmaélet. Tiltak for 4 forebygge
lekkasjer til tunnel forutsettes fulgt opp pé detaljplannivd. Departementet tar dette til etterretning,
og viser til innstillingen s 34.

Landskap

Jelstravatnet er nest storste fjordsje pa Vestlandet, og er ogsa en sentral og dominerende del av
landskapet 1 Jolster. Fra Jelstravatnet til Movatnet er dalen avgrenset av bratte, skogkledde
fjellsider med snaufjell som stikker opp over tregrensen. Areal med dyrka mark, gardsbruk og
spredt bebyggelse preger dalbunnen. Jolstra utgjoer et betydelig element i landskapet. Seerlig den
gvre strekningen, fra Vassenden og ned mot Tongahelen, har stor betydning for landskapsbildet.
E39 gar langs vassdraget og elva er tidvis godt synlig for de mange turister som ferdes pa
hovedveien. I selve tiltaksomradet er dalen smalere og elva mindre dominerende i landskapet.
Elva er ogsa godt synlig fra fjellomradene rundt.

Pa den omsgekte utbyggingsstrekningen er Jolstra forholdsvis ensartet med et relativt jevnbredt
elveprofil med lange, slake strykpartier avbrutt av noen mer stilleflytende partier. Det er store
kontraster mellom vannferingen sommer og vinter. Om sommeren har Jolstra en jevn, hey
vannfering og elva oppleves som béde stri og mektig. Om vinteren, og ved lave vannferinger,
fremstér elva som mer ordiner. Det er forbygninger langs deler av elva i dag, og sammen med
reguleringsanlegg og veier fremstér ikke elva som uberert. Det eksisterende massetaket ved
inntaksomrédet (Kvammen) er godt synlig. Ved planlagt kraftstasjonsomrad ved Moskog er
landskapet betydelig preget av tekniske inngrep med ny 420 kV koblingsanlegg, flere
eksisterende kraftledninger og veier.

Jolstra kraftverk er planlagt med vannvei og krafistasjon i fjell. De synlige, varige inngrepene i
landskapet vil i hovedsak gjelde terskel ved inntaksmagasinet, inntakskonstruksjon,
massedeponier og portal/padhugg til inntak og kraftverk. I tillegg vil utbyggingen fore til redusert
vannfpring pa utbyggingsstrekningen og vannspeil oppstrems inntaket, noe som kan endre elvas
karakter. Konsekvensene for landskap er i KU vurdert til liten negativ for inntaksomrédet,
middels/stor negativ for utbyggingsstrekningen og liten negativ for kraftstasjonsomradet/utlep.




Inntaksomradet

Ved Tongahglen gjer elva en stor S-sving og danner et naturlig basseng for elva snevrer seg
sammen igjen og renner ut Kvamsfossen. Den planlagte terskelen vil heve vannspeilet og gi et
stilleflytende parti som kan strekke seg opptil 5-600 m oppover. Selve inntaket er planlagt i fiell
pa motsatt side med kanalisering og flomvoller.

Vannforing
Redusert vannfering i Jelstra er i KU fremhevet som det tiltaket som vil gi sterst negativ

konsekvens for landskapet. Liten vannfering vil endre opplevelsen av en brusende elv, og pavirke
opplevelseskvaliteten i dalen.

Flere av heringspartene mener den foreslatte minstevannferingen er for lav til 4 sikre
landskapsverdiene ved en utbygging. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane viser til at Jelstra er en
elv med generelt stor og stabil sommervannfering.. Jalstra vil, etter fylkesmannens syn, miste all
sin kraft og bli en helt ordinaer elv sammenlignet med i dag, og uttaler at en minstevannfering
under 5-persentil vil vere svert uheldig.

NVE fremhever at Jolstra er et viktig landskapselement i dalen, szrlig ved store vannferinger. En
utbygging som omsekt vil gi et mer ensformig og statisk vannferingsbilde. De store flomtoppene
og variasjonene vil bli borte og inntrykket av vannstrengen tammere, noe som vil vare et tap for
opplevelsen av landskapet.

Stakaldefossen og Kvamsfossen

Det er to omtalte fosser/strykstrekninger pa utbyggingsstrekningen; Kvamsfossen og
Stakaldefossen. Kvamsfossen ligger nedstrems utlepet fra Tongahelen og er mer en konsentrert
strykstrekning enn en foss. Den er godt synlig fra veien da E39 gar tett inntil elva pa denne
strekningen. Det gér ogsé en bro over elva ved Kvamsfossen.

Stakaldefossen var i sin tid en kraftfull foss, men er idag regulert igjennom Stakaldefossen
kraftverk. Det gér hyppig overlgp over inntaksdammen,og i slike perioder er fossen fremdeles et
blikkfang. Stakaldefossen vil bli innlemmet pé utbyggingsstrekningen. Det gamle kraftverket skal
kjere pé restvannforingen fra nye Jolstra kraftverk (inkludert minstevannferingen), som
innebarer at Stakaldefossen gar terr store deler av éret.

NVE bemerker at Stakaldefossen i dag er et flott skue ved store vannferinger, og at bygging av
Jolstra kraftverk vil gi feerre deggn med overlep pa dammen og redusere opplevelsesverdien av
fossen. P4 den annen side er dette en foss som allerede er utbygd og nyttet til kraftproduksjon,
samtidig som Jelstra kraftverk vil kunne utnytte dagens flomtap i Stakaldefossen.

Deponier
Det planlegges et massedeponi ved eksisterende grustak ved Kvammen (inntaksomrédet) og et pa

industriomradet ved Moskog (kraftstasjon). Deponiet ved Kvammen foreslds enten deponert
midlertidig for videre bruk, eller til 4 arrondere og revegetere omrédet. Noe av massene skal ogsé
brukes til flomvoller ved inntaksbassenget. Deponiet ved kraftstasjonsomradet ved Moskog skal
brukes til oppbygging og planering av omradet, enten for bruk til Moskog industriomréade eller til
jordbruksformal. Det har ikke kommet inn vesentlige merknader pé de omsekte deponiene nér det
gjelder landskapsmessige virkninger. NVE mener de planlagte deponiene i stor grad kan tilpasses
omgivelsene gjennom god planlegging og landskapsmessige tilpasninger, og ma avklares
narmere gjennom godkjenning av detaljplanen.
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Kraftverk og kraftledninger

Kraftverket er planlagt i fjell ved Moskog. Portalen inn til kraftverket vil bli synlig, men vil ligge
i tilknytning til den nye transformatorstasjonen, og i et omrdde med mye tekniske inngrep. Jolstra
kraftverk skal tilknyttes nettet med 132 kV kabler til transformatorstasjon. Kablene skal legges i
sjakt, tunnel eller i bakken over en kortere strekning og vil ikke medfere nye synlige inngrep.

Hekok

Departementet viser for gvrig til innstillingen s 34-37 hvor temaet landskap er utforlig beskrevet
og vurdert av NVE. Departementet kan ikke se at landskapsvirkningene er av avgjerende
betydning for konsesjonsspersmadlet gitt at det settes vilkdr om avbetende tiltak.

Naturmangfold

Naturtyper og redlistede arter
Det er registrert flere naturtyper i tiltaks- og influensomradet, men ingen av sveert viktig verdi.

Innenfor tiltaksomradet er det registrert flere lokaliteter med graor-heggeskog, utforming
flommarkskog, der en lokalitet (rett sor for Kvamsfossen) er vurdert 4 ha viktig verdi (B), mens
de andre lokalitetene er vurdert til 4 vaere av lokal verdi (C). Dette er den mest vanlige naturtypen
langs Jelstra. Redusert vannfering er vurdert til & gi liten til middels negativ pévirkning pa
naturtypen. Ved Stefring er det registrert en lokalitet med gammel, fattig edellgvskog med lokal
verdi (C). Det er ogsé registrert to lokaliteter med gammel lovskog, utforming gammelt ospeholt,
der den ene er gitt viktig verdi (B) og den andre er av lokal verdi (C). Disse lokalitetene vil ikke
bli vesentlig pavirket av en utbygging. I Stakaldefossen er det en fossesproytsone av lokal verdi
(C). Naturtypen er pavirket av redusert vannfering som folge av Stakaldefoss kraftverk, og er
ikke vurdert & ha stor verdi for vegetasjon i dag.

Av redlistearter er det funnet vasshalemose pé en lav bergvegg i et sidelep ost for Kvammen bru.
Denne er i KU kategorisert som sérbar, men i ny redliste 2015 nedgradert til nar truet (NT). Det
er i KU vurdert at redusert vannfering, som felge av omsekte utbygging, vil kunne f4 middels til
stor negativ virkning for vasshalemose. Som avbetende tiltak foreslds det 4 lede noe av vannet fra
hovedlepet til sidelepet der arten lever. Det er videre registrert to lokaliteter med skorpefiltlav
(NT) funnet pa osp ner elvebredden. Redusert vannfaring anses ikke som en viktig negativ
virkning p4 arten, men en endring i luftfuktighet kan ha en viss negativ effekt. Oter (VU) og
fiskeméke (NT) har ogsé fast opphold langs elva, og omsekte tiltak er vurdert & fa liten negativ
konsekvens for disse artene. Storspove (NT) er observert i et lite vitmarksomradet ved Moskog.
Vipe (EN i ny redliste) er registrert pa bl.a. landbruksomrader ved Moskog og kan bli negativt
pavirket som felge av arealtap/forstyrrelser. Ellers nevnes ogsé jerv (EN), gaupe (EN) og
hensehauk (NT) pa streif, men artene vurderes ikke & bli pavirket av en utbygging.

Ifelge KU har Tongahelen verdi for andefugler som oppholder seg i de stilleflytende partiene i
helen. Det er ogsa et yrende fugleliv ved Gravemeya og grior-heggeskogen (B) ved
Kvamsfossen. Hevet vannstand vil endre stremningsmensteret inne i Tongahglen og pavirke de
stilleflytende lonene. Dette kan vere negativt for vatmarksfugl som bruker de stilleflytende
partiene som beiteomrdder. Samtidig vil tiltaket gi mindre is i omradet om vinteren og felgelig
storre beitemuligheter.




Den planlagte terskelen vil hindre noe tilsig til grior-heggeskogen ved Kvamsfossen (B) og
pavirke flomskogelementene her, som vurderes & ha middels negativ konsekvens pé lokaliteten.
Totalt sett er omsekte tiltak ved inntaksomradet vurdert & fa liten negativ konsekvens for fugl,
middels negativ konsekvens for vegetasjon og ubetydelig konsekvens for pattedyr.

P4 elvestrekningen som far minstevannfering vil vannferingen i Jelstra bli lite endret om vinteren
og véren sammenlignet med dagens situasjon, mens om sommeren vil fraferingen av vann veare
betydelig. Redusert vannfering vil kunne medfere smé endringer i luftfuktighet langs elva, men
vegetasjonen her anses ikke & vere spesielt viktig for biologisk mangfold. Fossekall er registrert i
Jolstra og elva beskrives som et velegnet omréde for arten. I folge KU vil trolig foreslatte
minstevannferinger opprettholde mye av egnet habitat for arten, og redusert vannfering regnes
ikke for & gi vesentlige negative konsekvenser for fossekall. P4 elvestrekningen som fér redusert
vannfering, er tiltaket vurdert & fa liten negativ konsekvens for fugl og for vegetasjon, og
ubetydelig konsekvens for pattedyr.

Ved kraftstasjons- og deponiomrédene ved Moskog ligger et myrlendt vdtmarksomrdde med et
lite tjern. Dette omradet vurderes & ha middels verdi for fugl, blant annet knyttet til hekkeomrdde
for andefugl. Storspove (NT) er ogsa registrert her. Kraftverket skal kobles til eksisterende anlegg
med jordkabel fra kraftverksportal til transformatorstasjonen ved Moskog. Denne ligger like ved
pahugget for adkomsttunnelen til kraftstasjonen. Traseen vil ikke berere landskap med biologiske
verdier. Totalt sett er omsgkte tiltak ved Moskog ifolge KU ansett for & 4 ubetydelig konsekvens
for bade fugl, pattedyr og vegetasjon i driftsfasen.

NVE registrerer at utbyggingen vil kunne pavirke registrerte naturtypelokaliteter, men mener
eventuelle negative konsekvenser i stor grad kan avbetes med tiltak. NVE legger ogsé vekt pd at
ingen av de registrerte lokalitetene er av stor verdi. Den redlistede arten vasshalemose vil bli
negativt pavirket av omsekte utbygging, men sidelapet der arten lever gér trolig torr ogsd i dag.
NVE mener at arten vil klare seg bedre ved periodevis slipp av flomvann til sidelepet, slik at
konkurrentene spyles vekk. Naturlige flommer vil forekomme ogsé etter en utbygging, men om
det er tilstrekkelig til 4 opprettholde forekomsten av vasshalemose er usikkert. Dersom det blir
gitt konsesjon ber forekomsten av vasshalemose overvakes og eventuelle tiltak iverksettes med
hjemmel i konsesjonsvilkérene.

Nar det gjelder fossekall mener NVE at en tilstrekkelig minstevannfering i stor grad vil
opprettholde artens egnede habitat. Redusert vannfering kan medfere tap av noe produktivt areal
for fossekallens byttedyr. Endringene antas imidlertid & bli smé og ikke bestandsregulerende for
fossekall. Eksisterende utbygging av Stakaldefossen kan ha medfert tap av egnede hekkeomréder
for arten p4 terrlagt strekning, men det regnes ikke med at situasjonen vil bli vesentlig forverret.
Med en tilstrekkelig minstevannfering mener NVE den omsekte utbyggingen ikke vil medfore
noen sterre negative effekter for fossekall.

Departementet slutter seg til NVEs standpunkt, og kan ikke se at de samlende konsekvensene for
naturtyper og redlistede arter er til hinder for at konsesjon gis forutsatt minstevannfering hele
aret. Se for gvrig innstillingen s 38-39.

Fisk og ferskvannsbiologi
Jolstervassdraget har flere ulike bestander av innlandserret, inkludert storerret. Bestandsstatus for
storprreten i Jolstravatnet er «sikker» ihht «Forslag til forvaltningsplan for storerret» (DN 1997),
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og er en av fem «sikre» stammer i fylket. Jolsterarreten er videre en av fi stammer i landet som er
vurdert som «stor stamme» med stor regional, og middels stor nasjonal, verdi.

Jolstra er den viktigste gyte- og oppvekstelven for storgrreten i Jolstravatnet. Gyte- og
oppvekstelver til sikre storerretstammer regnes for & ha nasjonal/svert viktig verdi (DN-h&ndbok
15). De viktigste omrddene ligger oppstrems omsekte utbyggingsstrekning, men hele strekningen
fra Jolstravatnet og ned til Kvamsfossen er vurdert 4 ha stor verdi for fisk. Det er med sikkerhet
registrert gytende storerret ved Graveyna. Det er ogsé gode gyteomrader pd innsiden av eya i
Tongahglen, og det utelukkes ikke at storerreten ogsé gyter her. Hele hglen er trolig et viktig
oppvekstomréde for ungfisk. Tongahelen anses for & ha stor til middels verdi for fisk.

Det antas at fisk, herunder ogsa storgrret, kan slippe seg ned Kvamsfossen, og at gyting kan
forekomme pé den planlagte minstevannferingsstrekningen, men marginalt sammenlignet med
ovre deler av elva. Kvamsfossen utgjer en vandringsbarriere, og fisk som slipper seg ned, har
problemer med & vandre opp igjen. Denne elvestrekningen, fra Kvamsfossen til Stakaldefossen,
regnes for & ha liten betydning for storerret. Strekningen har imidlertid en selvrekrutterende
erretbestand av god sterrelse og kondisjon, samt betydning for fritidsfiske, og vurderes i KU
totalt sett 4 ha middels verdi for fisk. Den nedre strekningen, fra Stakaldefossen og ned til
Movatnet, er viktig som gyte- og oppvekstomrade for grreten i Movatnet. Stakaldefossen er et
absolutt vandringshinder. Ifalge fagrapporten anses strekningen fra Stakaldefossen til Movatnet
for 4 ha middels verdi for fisk.

Nedre deler av Jolstra, fra fjorden og opp til Brulandsfossen, er laks- og sjeerretforende. Det er
ogsé al (VU i redlista 2015) i nedre deler av vassdraget opp til Movatnet, men det er usikkert om
arten er observert oppstrems Stakaldefossen. Terskelen ved Tongahglen vil heve vannstanden og
vannspeilet vil strekke seg opp til stryket inn til Tongahelen. Viktige gyteomrader i Flugelona
oppstrems skal ikke bli pavirket, selv ikke ved sterre flommer. Hovedstremmen gér i dag fra
stryket inn til Tongahelen, og pa nordsiden av gya mot Kvamsfossen. Her er det potensielle
gyteomrdder. Stremningsmensteret i Tongahelen vil endre seg etter en utbygging, med raskere
stremmer langs inntakskanalen og est for oya i Tongahelen. Dette kan pévirke gytemulighetene i
akkurat dette omradet. Konsekvensene er imidlertid usikre da andre omrader, som i dag har for
hey vannhastighet, vil kunne bli til gunstige habitater. Ifalge KU vil Tongahelen fortsatt kunne
vare et godt gyte- og oppvekstomréde ogsa etter en utbygging. Mer stilleflytende vann kan
imidlertid favorisere grekyte som vil gi ekt konkurranse til grretungene. Omradet som blir berert
av inntaket utgjer en mindre del av det sammenhengende gyte- og oppvekstomrade til
storgrretbestanden i Jglstra. Konsekvensene er i KU vurdert til middels negativ for Tongahelen.

Den omsgkte minstevannferingsstrekningen, fra Kvamsfossen til Stakaldefossen/Reine, er i dag
dominert av hey vannhastighet og grovt substrat. Redusert vannfering vil kunne gi redusert
vanndekket areal, hovedsakelig i strandsonen, og pé seerlige grunne partier i stryk og sidelep. De
grunne omradene er viktige som oppvekstomrader for ungfisk og for bunndyrproduksjon. En kan
derfor forvente en noe mindre produksjon av fisk og bunndyr pa denne strekningen. Samtidig vil
omrader sentralt i elva f4 mer egnet habitat som falge av redusert dyp og stremhastighet.
Redusert vannfering skal ikke medfere terrlegging eller innfrysning av gytegroper p denne
strekningen. Med de minstevannferinger som er foreslatt, er konsekvensene for fisk og
ferskvannsbiologi ansett for & vaere middels negativ pa denne strekningen.




Strekningen mellom Stakaldefossen og Reinene vil & redusert vannfering med det omsgkte
prosjekt, og tiltaket vil berere deler av et viktig gyte- og oppvekstomride for grreten i Movatnet.
Det er blant annet registrert et gyteomradet like oppstrems planlagt utlep som vil bli liggende pé
minstevannferingsstrekningen. Det er videre registrert noen mindre gyteomrider nedstrems
planlagt utlgp. Disse omradene kan bli pavirket bade ved direkte inngrep i substratet og ved
endringer i stremforhold som folge av utlepet. Utbyggingen er planlagt med omlgpsventil for &
hindre terrlegging nedenfor utlepet ved eventuelt utfall av kraftverket. I KU er tiltaket vurdert &
kunne gi ubetydelig til liten negativ konsekvens for fisk og ferskvannsorganismer mellom
Reinene og Movatnet.

Utbyggingen er ikke ventet 8 pavirke anadrom strekning i nedre deler av vassdraget.

Bunndyrfaunaen i Jolstra beskrives som relativt rik, men det ble ikke funnet sjeldne eller
redlistede arter. Det kan forventes en reduksjon i bunndyrproduksjon som felge av mindre
vanndekket areal i vassdraget, og en endring i artsamfunnet til mindre stremtolerante arter.

Etter heringsrunden har tiltakshaver sett neermere pa avbetende tiltak for fisk. I samrdd med
fagutreder Norconsult foreslds de blant annet tidsavgrensede for- og etterundersekelser i
forbindelse med en utbygging som skisseres i en miljgoppfelgingsplan, herunder overviking av
storerretstammen og vurdering av behovet for terskler pa strekningen med palagt
minstevannfering.

Tiltakshaver har sett naermere pé tiltak for fisk i inntaksomradet sammen med Norconsult som
fagkonsulent. Det anbefalte tiltaket skal hindre at fisk kommer inn turbinen eller skades i mate
med selve inntaksrista.

Storerretstammene i Norge er av nasjonal interesse, og opprettholdelse av gyte- og
oppvekstomrader for Jolsterorreten er etter NVEs syn av vesentlig betydning for
konsesjonsspersmalet. De viktigste omrédene ligger oppstrems omsgkte utbyggingsstrekning.
Vannspeilet og endret stremningsmenster ved inntaket vil kun pavirke en mindre del av den totalt
4 km lange elvestrekningen fra utlepet av Jalstravatnet til Kvamsfossen. NVE legger vekt pa at
de viktigste gyte- og oppvekstomradene for storerret fortsatt vil vaere intakt, og at Tongahgelen
sannsynligvis vil ha egnede habitat ogsa etter en utbygging. Ved konsesjon ber storgrretstammen
overvékes og det ber utferes registreringer av gyte- og oppvekstomrader bade for og etter en
eventuell utbygging.

Hovedstremmen i Tongahelen vil, etter en utbygging, ga mot inntaket og ikke mot fossen slik
den gjer idag. For & unngé at fisk havner i inntaket er det nedvendig med fisketilpasset inntak og
eventuelt ledere for 4 fore fisken til mer egnede omréder. Tiltakshaver har lagt frem detaljerte
planer for fiskesperrer ved inntaket til kraftstasjonen som finmasket varegrind og
avledningsrenner.

NVE legger videre vekt pa at ingen store vandringssystemer vil bli delt opp ved omsgakte
utbygging. I Jelstervassdraget anses Brulandsfossen og Stakaldefossen for & veare absolutte
vandringshindre, mens Kvamsfossen er vandringsbegrensende. Jolsterorreten vandrer fra
Jolstravatnet og ned til egnede gyte-og oppvekstomrader i Jolstra oppstrems Kvamsfossen. De
som eventuelt slipper seg ned Kvamsfossen har i dag problemer med & vandre opp igjen til mer
egnede omréder oppstrems. Jrreten i Movatnet vandrer strekningen opp mot Stakaldefossen,
men den kommer seg ikke videre opp forbi fossen. Det pdgér ingen utstrakte fiskevandringer
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igjennom hele den omsekte utbyggingsstrekningen, og et Jolstra kraftverk vil ikke skape nye
barrierer i vassdraget. Ved en eventuell konsesjon er det likevel viktig at det tilrettelegges for
vandring slik at fisk kommer seg bade opp og ned. I folge tiltakshavers planer skal
inntaksterskelen utformes med arrangement for minstevannfering som ogsé skal fungere som
fiskepassasje.

Det er planlagt dykket inntak for 4 unnga & suge inn luft, og gassovermetning er ikke vurdert &
vare et problem. Utbyggingen vil berere gyte- og oppvekstomrader ved Reinene. Ved en
eventuell konsesjon er det viktig at utlepet plasseres og utformes slik at grreten fra Movatnet
fortsatt kan vandre forbi utlapet og til egnede omrader ved Reinene.

Statusen for al oppstrems Stakaldefossen er usikker. NVE antar det ikke er behov for avbetende
tiltak slik situasjonen er i dag. Ved en eventuell konsesjon gir vilkérene hjemmel til & palegge
tiltak for &l dersom det skulle vise seg & vare nedvendig ved et senere tidspunkt.

Nér det gjelder bunndyr mener NVE at eventuelle skadevirkninger vil vare knyttet til storrelsen
péd minstevannferingen i elva. Med en god minstevannfering som serger for et tilstrekkelig
vanndekket areal, vil de negative konsekvensene for bunndyr etter NVEs syn bli begrenset.

Etter NVEs vurdering vil omsgkte utbygging, med avbetende tiltak som foreslatt, ha begrensede
virkninger p4 storerretstammen i Jelstravatnet. For elvegrreten pa regulert strekning vil redusert
vannfering kunne gi noe tap av beite- og oppvekstomrade, men med en tilstrekkelig
minstevannfering mener NVE at omfanget vil vaere begrenset. Samlet sett mener NVE at med de
tiltak som n4 er foreslatt, bade i seknaden og i tilleggsvurderingene fra tiltakshaver, vil
konsekvensene for fisk og ferskvannsbiologi bli akseptable. Avbgtende tiltak som sterrelsen pd
minstevannfering og behovet for omlepsventil, fiskesperre, oppfelgende undersekelser mv.
omtales nedenfor under NVEs merknader til vilkdrene.

Departementet kan ikke se at konsekvensene for fisk og ferskvannsbiologi er til hinder for & gi
konsesjon, og viser for gvrig til vurderingene i innstillingen s 41-46.

Friluftsliv og reiseliv

Jolstra og Jolstravatnet er et av de viktigste friluftslivsomradene i regionen, kjent for varierte
fjord- og fjellandskap. Vassdragsnaturen og kulturlandskapet har stor opplevelsesverdi for de
mange turister som ferdes langs E39. Ved Jolstravatnet og i gvre deler av Jolstra er det
campingplasser, golfbane, museum, raftingselskap og fiskesenter.

De storste verdiene for friluftsliv og reiseliv knytter seg til fiske og elvesportaktiviteter. Det
kommer ogsa turister for aktiviteter som bre- og fjellvandring. Av andre frilufisaktiviteter kan
nevnes turgding, skigding og jakt. Det gar en mye brukt turvei langs elva fra Vassenden,
Flugelona og ned forbi Kvammen, som passerer inntaksomradet i Tongahglen. Hele
tiltaksomradet benyttes til hjortejakt, i hovedsak av grunneierne, og er forst og fremst av lokal
betydning.

Fiske

Jolstravatnet, med sin verdifulle storerretstamme, har betydning for bade yrkesfiske og
sportsfiske. Utlopselva Jolstra er en attraktiv og kjent elv for sportsfiskere. Elva er rik pé erret, og
har mange gode og lett tilgjengelige fiskeplasser. Tilreisende kommer hit for 4 fiske. Det er
strekningen fra Vassenden til Langhaugane (oppstrems tiltaksomrddet) som beskrives som mest
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populer for fiske etter storerret. Det er imidlertid flere gode fiskeplasser pd strekningen som blir
berert av omsekte Jolstra kraftverk, blant annet Tongahelen, Kvamshglen, Sléttehelen,
Jolsterhalen, inntaksdammen til Stakaldefossen og Holsenbrua.

Planlagt inntaksomrade ved Tongahelen beskrives som szrlig velegnet for fluefiske samtidig som
den er lett tilgjengelig. Tongahalen vurderes & ha stor verdi som fiskeomréde. @kt vanndyp og
endrede stremningsforhold som folge av omsekte terskel kan pavirke tilgjengeligheten til
fiskeplassene her, blant annet fordi det kan bli vanskeligere 4 vade. Konsekvensene for fisket 1
dette omradet er i KU vurdert som middels negativt.

Strekningen som vil fa redusert vannfering er ogsé vurdert 4 ha stor verdi for fiske ifolge KU.
Selv om de mest populare fiskeplassene ligger oppstrems tiltaksomradet er det flere fiskeplasser
pa denne strekningen ogsa. Redusert vannfering kan pavirke bade oppvekstforholdene for fisk og
fiskernes opplevelse av omradet. Det er imidlertid i helene det fiskes mest og her vil det vare
vann selv med minstevannfering. Konsekvensene for fiske pa denne strekningen anses for 4 vare
middels negativ.

Flere av heringspartene viser til Jolstras betydning for fritidsfiske og flere mener omsgkte
minstevannferinger er for lave til & opprettholde fiskeplassene. Norsk Fiskesenter AS viser til at
selskapet har tilholdssted ved Vassenden og tilbyr fisketurer og skreddersydde fiskepakker for
norske og utenlandske fisketurister. Innehaverne mener en utbygging av Jelstra vil fere til
avvikling av selskapet.

NVE konstaterer at utbyggingen vil berere et omréde med store fiskeinteresser. NYE legger
imidlertid vekt pa at det sarlig er strekningen oppstrems tiltaksomrédet, fra Vassenden til
Tongahelen, som er mest populear for fritidsfiske. Dette omrédet vil fortsatt vare intakt bade med
tanke pa gode fiskeplasser og flotte landskapsopplevelser. Det fiskes ogsé pd den omsgkte
utbyggingsstrekningen, men med en tilstrekkelig minstevannfering mener vi konsekvensene for
fiske vil vaere akseptable. NVE har foran konkludert med at omsgkte kraftverk, med avbgtende
tiltak, vil ha begrensede virkninger pa fisk i vassdraget. NVE vurderer derfor at tiltaket ikke vil
medfare vesentlig reduserte fangster som folge av et Jolstra kraftverk. Utbyggingen kan
imidlertid p&virke den enkeltes opplevelse og interesse av & fiske i en regulert elv. Sarlig kan
selve utbyggingsperioden, og perioden rett etter oppstart av kraftverket, pavirke fisketurismen i
en periode. Dersom det legges tilstrekkelig vekt pa avbetende tiltak som minstevannfering,
markedsfering og tilrettelegging slik at turistene fremdeles vil komme til destinasjonen, mener
NVE utbygging som omsgkt ikke vil medfere vesentlige negative konsekvenser for fritidsfiske.

Departementet er enig i NVEs vurdering, og kan ikke se at de samlede konsekvensene for fisket
er til hinder for at konsesjon gis, jf. innstillngen s 48.

Elvesportaktiviteter

Jolstra beskrives som en av landets mest populare raftingelver og er i KU vurdert & ha stor
regional og nasjonal verdi for rafting og elvepadling. En utbygging som omsekt anses for & fa
stor negativ konsekvens for aktiviteten. Omsgkte minstevannferinger er ikke tilstrekkelig til 4
opprettholde elvesportaktivitetene pé utbyggingsstrekningen. Jolstra er raftbar pa béde hoye og
lave vannferinger, noe som gjor elva stabil for rafting. I tillegg er elva lett tilgjengelig, neer
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europaveien. Det raftes pa hele strekningen fra Jolstravatnet til Stakaldefossen. Sesongen strekker
seg fra midten av april til midten av oktober, med hovedsesong fra mai til august.

Sunnfjord Energi mener at minstevannfaringer hoyere enn det de har foreslatt i seknaden (12 og
4 m%/s) ikke er forenlige med lennsom kraftproduksjon.

Det er Jalster Rafting AS som organiserer raftingturene i Jolstra. Selskapet ble etablert i 1997 og
har siden arrangert guidede turer i Jolstra. Rafting er firmaets hovedaktivitet. Selskapet uttaler at
Jolstra er en unik elv i norsk raftingsammenheng. Elva har en pélitelig vannfering, mange lengre
stryk og riktig vanskelighetsgrad for rafting. Det padles hele veien fra Jolstravatnet til
Stakaldefossen, men den omsekte strekningen er den mest attraktive. Det er ifelge selskapet
mulig & rafte bade pa lave vannforinger (ned til 24 m®/s) og pé heye vannferinger (opp til 70
m?/s). Det kreves minimum 24 m?/s for 4 ta flatene trygt gjennom strykene, men et godt og
konkurransedyktig produkt leveres forst pd 30 m*/s. Jolster Rafting mener en utbygging i Jelstra
med omsekte minstevannferinger vil gjere det umulig & gjennomfere enhver form for rafting i de
berorte delene av Jolstra. Raftingaktiviteten serger for det vesentligste av omsetningen, og
selskapet vil ikke ha mulighet til & holde driften gdende dersom utbyggingen realiseres.

Utbyggingens konsekvenser for elvesportaktiviteter er et gjennomgaende tema i
heringsuttalelsene. Heringspartene mener at dersom Jolstra bygges ut slik det er sgkt om, vil hele
strekningen som i dag har nasjonal og internasjonal kvalitet bli uaktuell for rafting og
elvepadling, og lokal naringsvirksomhet som er bygd opp rundt disse aktivitetene vil miste
kundegrunnlaget. Det hevdes at kommersiell rafting og kraftutbygging ikke kan kombineres, og
at konsekvensene blir at Jelster Rafting ma legges ned.

Kvamsfossen- og Eikds Grunneigarlag viser til at de har gjort observasjoner/tellinger av rafting-
og padleaktivitet pd Jelstra som ikke samsvarer med det som er oppgitt i KU-rapportene, og
mener aktiviteten er overestimert.

Jolster og Forde kommuner viser til Jolstras verdi for fiske, friluftsliv og reiseliv og de negative
konsekvensene en utbygging vil medfere. Kommunene anser likevel at et kraftverk i Jolstra har
sterre fordeler enn ulemper for lokalsamfunn, kommunen og storsamfunnet. Jolster kommune
mener de negative konsekvensene vil bli redusert og kompensert for gjennom den nd forhandlede
utbyggingsavtalen med Sunnfjord Energi.

NVE mener en utbygging av Jelstra som omsekt utvilsomt vil medfere negative konsekvenser for
elvesportaktiviteter og sannsynligvis gjere elva uegnet til kommersielt bruk.

Tiltakshaver har beregnet produksjonstapet i GWh ved okt slipp av vann til hhv 25, 28 og 30 m?/s
pé nermere gitte vilkar. Produksjonstapet ved ekstra slipp av vann utgjer 3,1 GWh - 7,5 GWh,
som 1 kostnad belaper seg til 1,25 — 3 mill.kr. Tiltakshaver hevder at verdien av tapt produksjon
vil veere betydelig hoyere enn omsetningen relatert til elvesport (536 000 kr i 2014), og at et slikt
krav ikke er samfunnsnyttig. Da Jelstra kraftverk i utgangspunktet er et marginalt prosjekt, vil et
slikt krav ifelge utbygger redusere néverdien av prosjektet med 15 mill.kr. og oke
sannsynligheten for at kraftprosjektet ikke blir realisert. Tiltakshaver foreslar som et alternativ &
redusere minstevannferingen om sommeren med 1 m*/s (fra 12 til 11 m%/s), og 4 bruke dette til
ekstra vannslipp (25 m®/s) to dager i uka. Dette kan gjores uten netto produksjonstap, men
tiltakshaver er ikke sikker pd om et slikt tiltak vil gi et kommersielt grunnlag for Jelster Rafting
AS.
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Hensynet til rafting- og padleinteressene i Jalstra er, etter NVEs syn, et vesentlig moment i
konsesjonsspersmélet. Det finnes ingen elver i naerheten som er like velegnet for rafting og
padling som Jelstra, hverken lokalt eller regionalt. Det gar imidlertid klart fram av seknaden og
konsekvensutredningene at det er vanskelig 4 fastsette tilstrekkelig avbetende tiltak for rafting og
elvepadling og samtidig f& en ekonomisk lennsom kraftutbygging. NVE er tvilende til om et
regime med ekstra vannslipp som foreslatt vil gi et kommersielt grunnlag for elvesportaktiviteter.
Dette er droftet nedenfor under NVEs merknader til konsesjonsvilkarene.

Departementet slutter seg til NVEs vurdering om at det vanskelig lar seg forene 4 fastsette
tilstrekkelige avbetende tiltak for 4 ivareta rafting og elvepadling, og samtidig oppnd en
gkonomisk lennsom utbygging. Konsekvensen kan bli at Jalstra ikke lenger egner seg til slik
kommersiell virksomhet, som kan gi ringvirkninger for reiselivet i omrédet. Samtidig registrerer
departementet at begge de beragrte kommunene vurderer fordelene med kraftproduksjon som
sterre enn ulempene for elvesportaktiviteter. Departementet kan ikke se at konsekvensene for
elvesportaktiviteter er til hinder for at konsesjon gis. Det vises til innstillngen s 48-52 og s 76-77.

Reiseliv

NVE konstaterer at et Jalstra kraftverk vil berere et omradet med reiselivsinteresser, og at en
utbygging som omsekt kan f& negative virkninger for slik aktivitet. Etter NVEs syn er det mulig &
oppné lokal verdiskapning bade gjennom kraftproduksjon og fortsatt reiseliv. Departementet
slutter seg til NVEs standpunkt. Det vises til innstillingen s 52.

Kulturminner og kulturmiljo

Jolster har en rik kulturhistorie i hovedsak tilknyttet jordbruksbosetning i ferhistorisk tid og i
mellomalder. Gjenstandsfunn viser at folk har utnyttet ressursene i Jolster gjennom tusenvis av ér
og det er spor etter fastere bostedsplasser fra bronsealder. Det er flere godt ivaretatte gardstun
med verdifulle kulturhistoriske bygningsmiljoer.

Ner tiltaksomradet er det imidlertid registrert fi kulturminner. Det er ikke registrert automatisk
fredede kulturminner som vil bli direkte berert av utbyggingen, men noen kulturminner fra nyere
tid med funksjonell tilknytning til Jelstra som eksempelvis gamle kvernhus, kraftverk, sager, etc.
Omsgkte inngrep eller redusert vannfering er ikke vurdert 4 endre opplevelsesverdien av disse
vesentlig. Samlet konsekvensgrad for kulturminner og kulturmilje er i KU vurdert & vaere
ubetydelig/liten negativ.

NVE kan ikke se at konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljeer i denne saken har
avgjerende betydning for konsesjonsspersmalet. Eventuelle negative virkninger vil kunne avbaotes
ved & flytte/justere tekniske inngrep som veier, deponier, mm. En tilstrekkelig minstevannfering
vil ogsé veere et viktig avbetende tiltak for kulturmiljeet.

Forholdet til automatisk fredede kulturminner vil etter NVEs syn bli ivaretatt gjennom
konsesjonsvilkarene dersom det blir gitt tillatelse til utbygging, og forpliktelsene i
kulturminnelovens § 9 kan etter vir mening avklares etter at en eventuell konsesjon er gitt.

Departementet slutter seg til NVEs standpunkt. Det vises til innstillingen s 37-38.
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Naturressurser

Jord-og skogbruk

Jord- og skogressursene regnes i konsekvensutredningene for 4 ha middels verdi. Totalt sett er
utbyggingen vurdert & gi liten negativ til ubetydelig konsekvens for jord- og skogressurser i
konsekvensutredningene.

NVE kan ikke se at utbyggingen vil medfere vesentlige konsekvenser for jord- og
skogbruksinteresser som ikke lar seg avbate med tiltak. Deponering av masser, og eventuelt bruk
av masser til landbruksformal, er etter NVEs syn ikke avgjerende for konsesjonsspersmaélet.
Dette er forhold som mé utredes nermere pa detaljniva ved en eventuell konsesjon. Avbgtende
tiltak for & begrense stoy i anleggsperioden av hensyn til husdyrhold skal inng i detaljplanene
ved en eventuell konsesjon.

Departementet slutter seg til NVEs standpunkt., jf. innstillingen s 52-54.

Mineral- og masseforekomster
Det er ikke registrert mineralforekomster innenfor influensomradet.Jolstra kraftverk vil ikke

medfore konsekvenser for slike verdier.

Flere av heringspartene mener tunnelmasser er en ressurs som i storst mulig grad ber brukes til
samfunnsnyttige formal. Grunneierne ved inntaksomridet ved Kvammen viser til at de
gjenvaerende massene i massetaket her er av stor verdi for dem, og at det er misbruk av ressurser
4 dekke til massetaket med tunnelmasser og revegetere omrédet. De mener det er mulig & utnytte
béde eksisterende og nye masser pé en fornuftig méate da det er bruk for massene lokalt.

Béde Ferde og Jelster kommune mener overskuddsmasser skal nyttes til opparbeiding av Moskog
industriomréde, og at utbygger skal serge for bearbeiding, transport og planering.

NVE bemerker at dette er forhold som vil bli fulgt opp pa detaljplanniva ved en eventuell
konsesjon. NVE legger til grunn at utbyggingen ikke vil medfere negative konsekvenser for
viktige mineral- og masseforekomster. Departementet er enig i NVEs standpunkt, jf. innstillngen
s 54.

Ferskvannsressurser og vannforsyning

Jolster kommune henter drikkevann fra Jelstravatnet oppstrems, og kommunal vannforsyning vil
ikke bli berert av det omsgkte tiltaket. Det er registrert flere grunnvannsbrenner og fiellbrenner i
influensomradet. Noen av disse ligger neer tunneltraseen og kan bli negativt pavirket av senket
grunnvannstand som felge av innlekkasjer til tunnelen. Elva er ifolge KU ikke brukt til
jordbruksvanning pé berert strekning.

NVE forutsetter at eventuelle problemer med vannforsyning vil kunne avbates med tiltak.
Eventuelt mé andre vannkilder finnes, og kostnadene dekkes av konsesjoneren. Skader og
ulemper som kan knyttes til utbyggingen, vil kunne medfere erstatningsplikt for regulanten.

Departementet slutter seg til NVEs vurdering, og kan ikke se at temaet er avgjerende for
konsesjonsspgrsmalet. Det vises til innstillngen s 54-55.
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Vannkvalitet, forurensning og stoy

Vannkvalitet
Vannkvaliteten til Jolstra er i KU vurdert som generelt god, men den aktuelle elvestrekningen er

likevel noe pavirket av tilforsler. Elvestrekningen er i vann-nett ansett for 4 ha moderat gkologisk
tilstand, der avrenning fra landbruk, sur nedber, flomverk, forbygninger og vassdragsregulering
er oppgitt som pavirkningsfaktorer. Miljetilstanden regnes i KU for & veere sveert god for fosfor,
nitrogen og pH, og moderat for total alkalitet. For tarmbakterier er miljetilstanden i Jolstra
vurdert som mindre god. Dette kan komme fra avrenning fra landbruket og et kommunalt
avlepsanlegg ved Kvamsfossen som tilharer Jolster kommune.

Redusert vannfering pé utbyggingsstrekningen vil redusere elvas resipientkapasitet, noe som kan
forverre konsentrasjonen av tarmbakterier pd denne strekningen. KU anses tiltaket for 4 vare
middels negativt og oppgir at bakteriekonsentrasjonen ber overvakes. Det er ikke forventet
vesentlig avrenning fra massedeponiene i driftsfasen. Ved store nedbersmengder og sngsmelting
kan nitrogenkonsentrasjonen i elva stige noe nar tippene er nylagde, men det er ikke regnet med
at dette vil gi vesentlig belastning pé elva, og omfanget er vurdert som lite/intet.

NVE mener at minstevannferingen vil veere et viktig avbetende tiltak for 8 ivareta elvas kapasitet
som resipient i driftsfasen. NVE viser ellers til at det er Fylkesmannen som er ansvarlig
myndighet nér det gjelder forurensning. I henhold til vilkérene i en eventuell konsesjon kan
Fylkesmannen pélegge oppfelgende undersokelser og konkrete tiltak som i forbindelse med
utbyggingen er pakrevd av hensyn til forurensningsforholdene i vassdraget. Fer en eventuell
utbygging m4 det utarbeides en plan for hédndtering av forurensning bade i anleggsperioden og i
driftsperioden. NVE forutsetter at eventuelle problemer med forurensning i driftsfasen vil kunne
avbetes med tiltak og ikke er av avgjerende betydning for konsesjonsspersmalet.

Departementet slutter seg til NVEs standpunkt, jf. innstillngen s 55.

Stay, stev og rystelser
Ved inntaksomradet, inkludert deponiene her, er stay, stav og rystelser ikke ansett for 4 vere

noen utfordring da det er god avstand fra anleggsomradet til boligfeltet pa andre siden av elva.
Temaet kan imidlertid bli et problem for de husstandene som ligger neermest deponiomréadet ved
Moskog og Stakaldefossen. Konsekvensene ved stay, stov og rystelser er ifelge KU vurdert &
vaere middels negativt i anleggsfasen i dette omradet. Som avbgtende tiltak er det foreslatt &
bygge stoyskjermer og stayvoller, samt gjore tiltak for & hindre stgvplager.

I flere av heringsuttalelsene fremkommer det frykt for problemer med stoy, stev og rystelser som
folge av anleggsarbeid. Det er serlig omradene ved Stakaldefossen og Moskog heringspartene er
opptatt av. Det vises til drlige erfaringer med Statnetts bygging av ny trafostasjon og hvilken
belastning det har veert for beboerne i omrédet, og de frykter tilsvarende negative konsekvensene
ved bygging av kraftverket. Tippomréder i neerheten av boliger oppleves som dramatiske, og
heringspartene frykter stey-, stov- og trafikkplager. De ensker nermere redegjerelse for
driftstider, plassering av rigg, bearbeiding av tunnelmasser og mengden stoy og stev. De mener
ogsé at utbygger ber dokumentere tilstanden pé grunnmurer pd nzrliggende eiendommer, for
tunnelarbeid og sprenginger starter.
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NVE konstaterer at det i anleggsfasen ma forventes en viss grad av stoy og forstyrrelser for de
som bor ner anleggsomradet. NVE viser til at avbgtende tiltak for & begrense stay, stev og
rystelser i anleggsperioden skal inngd i detaljplanene etter at det eventuelt er gitt konsesjon til en
utbygging. Gjeldende regler for bygg- og anleggsvirksomhet, herunder retningslinjer for stoy,
stev og trafikkgjennomfering, skal legges til grunn for utarbeidelse av detaljplanene for
utbyggingen. Dersom tiltaket skulle medfere stoy av betydning vil det kreve behandling etter
forurensingsloven.

Departementet er enig i NVEs standpunkt, og viser for gvrig til innstillingen s 55-56.

Minstevannforing

Vannslipp
Sunnfjord Energi foreslar en minstevannfering pd 12 m*/s p4 sommeren (15. mai-30. september)

og 4 m%/s om vinteren (01. oktober-15. mai). Om vinteren tilsvarer dette omtrentlig den
beregnede 5-persentilen, mens den foreslatte sommervannferingen ligger godt under 5-
persentilen. I fagutredningene inngdr ogsd minstevannferinger tilsvarende 5-persentilene, og det
konkluderes med at en sommervannfering pd 19 m%/s vil vare en bedre lgsning for landskap,
friluftsliv og fisk/ferskvannsorganismer, men av mindre betydning for gvrige temaer. Seker
mener derfor at en minstevannfering lik 5-persentilene vil veere en fordel, men ikke avgjerende
for milje- og samfunnsinteresser. Tiltakshaver har beregnet at en minstevannforing tilsvarende 5-
persentilene vil gi 30 GWh mindre enn omsekte alternativ og en prisekning fra 4,00 kr/kWh til
4,57 kr/kWh for ny produksjon (2013 kr). Utbygger hevder at kraftverket ikke vil veere
gkonomisk lennsomt med en slik minstevannfering.

Flere av heringspartene mener den foreslétte minstevannferingen pd sommeren er for lav til &
sikre landskap- og naturverdiene ved en utbygging, og mener minstevannferingen ma opp pé niva
med 5-persentilene for & ivareta disse interessene.

De utferte fagutredningene viser at redusert vannfering som omsekt vil kunne gi noe redusert
vanndekket areal, hovedsakelig i strandsonen, og pa sa@rlige grunne partier i stryk og sidelep. 1
kulper og dypere stryk vil forskjellene bli mindre og det er ikke forventet terrlegging eller
innfrysning av gytegroper pa utbyggingsstrekningen. Bilder av Jelstra ved ulike vannforinger
viser at det i hovedsak er stremningsbildet, mer enn vanndekket areal, som utgjer de sterste
forskjellene. I folge utredningene vil 96 % av elvesenga fremdeles vare vanndekket ved
vannferinger p& rundt 19 m*/s (sammenlignet med vanndekket areal ved middelvannfering). Ved
vannferinger pd 12 m*/s vil 90 % av elvesenga fremdeles vaere vanndekket. Ved vannferinger pa
rundt 4 m*/s vil det vanndekte areal vare redusert til om lag 79 % av middel.

En hoyere minstevannfaring pd sommeren, slik heringspartene ensker, vil etter NVEs syn gi noe
mer liv i elva, og redusere de negative konsekvensene for naturmilje noe, men etter NVEs syn
stir fordelene med en slik ekning i minstevannfering ikke i forhold til reduksjonen det utgjer i
kraftproduksjon. Et Jelstra kraftverk vil uansett medfere redusert vannfering og gi et mer
ensformig og statisk vannferingsbilde pa utbyggingsstrekningen, og etter NVEs syn er det lite
som skiller opplevelsen av 12 m?/s fra 19 m?/s i elva. NVE mener sgkers forslag til
minstevannfaringer ivaretar de biologiske og landskapsmessige interessene i tilstrekkelig grad og
anbefaler at denne minstevannferingen legges til grunn for konsesjonen. Dette gjelder ogsd
omsekte periode for vintervannforing, jf. tidligere redegjorelse under «NVEs vurdering av KU og
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kunnskapsgrunnlaget». NVE bemerker at det ogsé vil vare flere perioder med flomoverlep og
dermed mer vann i elva enn foresltte minstevannferinger.

Departementet slutter seg til NVEs forslag til minstevannfering, jf. vurderingene i innstillingen
s 75-76.

Stakaldefossen
Noen av heringspartene ber om at det fastsettes minstevannfering forbi Stakaldefoss kraftverk.

Det gamle kraftverket skal kjore pd restvannferingen fra nye Jelstra kraftverk (inkludert
minstevannferingen) og fossen vil g terr store deler av aret som folge av omsekte utbygging.
Stakaldefoss kraftverk har ingen konsesjon etter vassdragslovgivningen, men en
ervervskonsesjon for bruk av fallrettighetene. Det er ingen krav om minstevannfering i
Stakaldefossen i dag og strekningen pa dreye 500 m er terrlagt i lange perioder av dret. I folge
Sunnfjord Energi gir det i dag vann i fossen i om lag 100 dager i et middels &r. Etter en
utbygging vil antall dager med overlep reduseres til 15 dager (midlere &r). Det er i hovedsak av
landskapsmessige hensyn det er enske om minstevannferinger i Stakaldefossen og det er ingen
store biologiske verdier knyttet til fossen i dag. Det er registrert naturtypen fossespraytsone av
lokal verdi C, men da naturtypen allerede er sterkt pavirket av vassdragsreguleringen er den ikke
vurdert 4 ha stor verdi. NVE bemerker at dette er en foss som allerede er utbygd og nyttet til
kraftproduksjon. Nye Jolstra kraftverk vil kunne utnytte dagens flomtap i Stakaldefossen med
bedre utnyttelse av vannressursene enn i dag. Etter NVEs syn mé det slippes mye vann i
Stakaldefossen for 4 oppna ensket landskapseffekt. En minstevannfering tilsvarende NVEs
anbefaling for Jolstra kraftverk p& 12/4 m*/s vil etter NVEs beregninger redusere produksjonen i
Stakaldefossen kraftverk med om lag 20 GWh/ar. NVE anbefaler ikke pédlegg om
minstevannfering i Stakaldefossen.

Departementet er enig i NVEs forslag, jf. innstillingen s 76.

Vannslipp til elvesportaktiviteter
Ekstra slipp av vann i perioder for 4 kunne opprettholde aktiviteter som rafting og padling i

vassdraget er tidligere diskutert og vurdert under kapitlet «Friluftsliv og reiseliv». Fagutreder
konkluderer med at med en vannfering pa 25 — 30 m%/s pé 12 faste dager i hovedsesongen (to
dager i uka fra siste uke i juni t.o.m. ferste uke i august) vil det i teorien kunne vare mulig &
opprettholde en viss kommersiell drift av elvesportaktiviteter. Det vil vere et forutsigbart
vannferingsregime som gjer det mulig 4 planlegge arrangementene. Sunnfjord Energi har
beregnet at produksjonstapet ved ekstra slipp av vann spenner seg fra 3,1 GWh til 7,5 GWh, med
en kostnad pé 1,25 - 3 mill.kr. Tiltakshaver hevder at verdien av tapt produksjon vil veere
betydelig hayere enn omsetningen relatert til elvesport og at et slikt krav sdledes ikke er
samfunnsnyttig. Dermed reduseres sannsynligheten for at kraftprosjektet blir realisert. Sunnfjord
Energi hevder at det kan vere et alternativ 4 redusere minstevannforingen pa sommeren med 1
m?/s (fra 12 til 11 m3/s) og bruke dette til ekstra vannslipp (25m3/s) to dager i uka. Dette kan
gjores uten netto produksjonstap og tiltakshaver uttaler at dette kan vare en lgsning dersom
elvesportaktiviteten representerer en tungtveiende interesse i konsesjonsbehandlingen. Sunnfjord
Energi er imidlertid usikre pa om et slikt regime med ekstra vannslipp vil gi et kommersielt
grunnlag for selskapet Jolster Rafting.

NVE mener at dersom man skal g inn for et palegg om ekstra vannslipp for elvesportaktiviteter,
ma3 det slippes nok vann slik at det faktisk blir et godt salgsprodukt for akterene. NVE mener at
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25 m¥/s ikke er tilstrekkelig for et slikt formal og at en m4 opp i 28 m®/s og helst 30 m®/s for &
kunne ivareta aktiviteten. NVE er videre usikre pd om vannslipp noen dager i uka er tilstrekkelig
til & opprettholde fortsatt kommersiell drift i vassdraget. Det er én akter som driver slik aktivitet 1
vassdraget og selskapet har ingen alternative elver som kan brukes de dagene Jolstra har for lav
vannfering. NVE mener det er vanskelig 4 fastsette avbetende tiltak for rafting og elvepadling i
Jolstra som er tilstrekkelig til & sikre fortsatt kommersiell drift og samtidig f4 en gkonomisk
lennsom kraftutbygging. NVE anbefaler derfor ikke ekstra vannslipp til elvesportaktiviteter i
denne saken.

Departementet slutter seg til NVEs forslag, jf. innstillingen s 76-77.

Omlgpsventil
Sunnfjord Energi foreslir en omlepsventil pa 45 m*/s (om lag 80 % av maksimal slukeevne) for &

hindre terrlegging nedstrems kraftverksutlepet ved et eventuelt utfall av kraftstasjonen. I tillegg
skal omlepsventilen vaere dimensjonert slik at den sikrer konsesjonskravene knyttet til
vannferingsforholdene pa anadrom strekning nedstrems Brulandsfoss kraftstasjon. Det foreligger
spesielle restriksjoner for vannstandsendringer i forbindelse med Brulandsfoss kraftverk. En
omlepsventil som foreslétt skal med stor sikkerhet sikre forholdene bade for Movatnet og den
laksefarende elva nedstrems Brulandsfoss.

For & unnga stranding av fisk i Jelstra ved eventuelt utfall eller rask nedkjering av Jolstra
kraftverk anbefaler NVE at det installeres en omlgpsventil med kapasitet p& minimum 45 m>/s.

Departementet er enig i NVEs standpunkt. For gvrig vises til innstillngen s 77.

Vannforskriften
Vannforskriften § 12 oppstiller vilkdr som mé vurderes i forbindelse med etablering av nye

inngrep 1 vassdraget. I vurderingen av om konsesjon skal gis etter vassdragsreguleringsloven og
vannressursloven, har konsesjonsmyndigheten vurdert alle praktiske gjennomforbare tiltak som
vil kunne redusere skadene eller ulempene ved tiltaket. De foreslétte konsesjonsvilkarene vil etter
departementets vurdering vere egnet til & avbete en negativ utvikling i vannforekomsten. Ved &
pélegge minstevannfering vil man i stor grad opprettholde de biologiske funksjonene i elva.

Departementet mener som NVE at samfunnsnytten vil vaere storre enn skadene og ulempene ved
tiltaket. Departementet mener at hensikten med inngrepet, i form av ny fornybar produksjon, ikke
med rimelighet kan oppnds med andre midler som miljemessig er vesentlig bedre. Departementet
viser til at 1 denne vurderingen inngér ogsé tekniske gjennomferbarhet og kostnader.
Departementet viser til den foretatte gjennomgang og vurdering av de negative konsekvenser for
natur og milje i foredraget her. Med de avbetende tiltak som konsesjonsvilkarene legger opp til,
og med den minstevannfering som her er foreslatt, finner departementet at vilkdrene etter
vannforskriften § 12 er oppfylt. De negative konsekvensene er ikke til hinder for gjennomfering
av tiltaket.

V Samlet belastning
I trad med nmfl. § 10 foretar departementet en vurdering av den samlede belastningen pé

gkosystemet. Departementet har tatt hensyn til andre allerede eksisterende inngrep og forventede
fremtidige inngrep og pavirkninger. For den omsgkte Jalstra-utbyggingen med kraftverk og
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nettilknytning, vises til gjennomgangen av de enkelte fagtemaer i foredraget foran, samt til NVEs
innstilling og konsesjonssgknaden med fagrapporter.

Jolstervassdraget er allerede preget av eksisterende kraftanlegg. Jolstravatnet (50 mill. m?) er
regulert med 1,25 m, og reguleringen utnyttes i Stakaldefoss kraftverk (60 GWh) og Brulandsfoss
kraftverk (57 GWh). Oppstrems Jelstravatnet ligger Kjosnesfjorden kraftverk (247 GWh) som
utnytter reguleringen i Trollavatnet (32 mill.m3). Mo kraftverk (40 GWh) har utlep i Movatnet
oppstrems Brulandsfoss og utnytter sma reguleringer i Gravvatn og Litlevatn. Det er videre en
rekke smékraftverk som i hovedsak utnytter sideelvene til hovedvassdraget. Det er i dag 9
eksisterende smakraftverk i drift rundt selve Jolstravatnet (Gjesdal, Sanddal, Bjerndalselva,
Aselva, Dvergsdalsdalen, Grovane, Agjolet, Nedrebo og Meierifossen). I tillegg er det gitt
konsesjon til fire smakraftverk (Gjesdal I1, Myklebost, Helgheim, @vreba) og konsesjonsfritak til
fire mini/mikrokraftverk (@rnebottgrova, Gjerdet og Hegrenes). I hovedelva Jolstra er det bare ett
mindre kraftverk (Jolstraholmen minikraftverk ved Vassenden). Det er videre gitt
konsesjonsfritak til et minikraftverk i Hjelmbrekkelva som renner inn i Jelstra ved Flugelona. Det
er ellers ingen planlagte kraftverk i direkte tilknytning til Jelstraelva, eller elvestrekningen som
vil bli berert av omsekte Jalstra kraftverk. I sideelva Holsa, som renner ut i Jolstra rett oppstroms
Movatnet, er det tre eksisterende smékraftverk (Stalslia, Nydal og Holsen). I tillegg er det gitt
konsesjon til Stelselva smakraftverk, konsesjonsfritak til ett minikraftverk (Husetuftelva), samt
ett omsekt smakraftverk som er til behandling i NVE (Viskedalselva). I Sagelva, en sideelv til
Movatnet ligger Sagelva smékraftverk. I Angedalselva, som renner ut i Jolstra ved Ferde, er det i
dag to smakraftverk. Det er i tillegg gitt konsesjonsfritak til tre minikraftverk, samt at det nylig er
gitt konsesjon til to smakraftverk (Vassbrekka og Anga).

Samlet sett star Jalstervassdraget for en produksjon pé om lag 400 GWh i dag. Med omsgekte
prosjekt vil produksjonen gke med ytterligere ca. 200 GWh.

Ved Moskog nar planlagt pdhugg til kraftstasjonen har Statnett bygget nye Moskog
transformatorstasjon i forbindelse med 420 kV ledningen @rskog-Fardal. Det er mange
kraftledninger som passerer gjennom dette omrédet, som tydelig er preget av tekniske inngrep og
menneskelig aktivitet.

Jolstra er den viktigste gyte- og oppvekstelva for storgrreten i Jolstravatnet. Departementet har
kommet til at omsekte utbygging, med avbgtende tiltak som foreslatt, vil ha akseptable
virkninger pa storerretstammen og annen fisk i elva. Det fremstar ikke som om det er andre
tiltak, eksisterende eller planlagte, som vil forsterke de negative virkningene pa fisk slik at det
medferer gkt samlet belastning, utover de konsekvenser som tidligere er vurdert.

Jolstra kraftverk kan ogsa fa konsekvenser for arter og naturtyper. Det vises til omtale foran i
foredraget.

Tiltaket antas ikke & ville bergre arter eller naturtypelokaliteter av stor (nasjonal) verdi og at
eventuelle negative konsekvenser i stor grad kan avbetes med tiltak.

Jolstra kraftverk kan, sammen med eksisterende anlegg pa Moskog, ha negative effekter pa
hjortebestanden omréadet. Dette er forst og fremst knyttet til forstyrrelser i anleggstiden, noe som
ma vektlegges i eventuell videre detaljplanlegging slik at slike forstyrelser begrenses i storst
mulig grad.
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Departementet mener det i liten grad synes a vaere andre virkninger knyttet til de planlagte
tiltakene som gjensidig kan forsterke hverandre, og som saledes kan fore til gkt samlet belastning.

For temaene landskap, friluftsliv og reiseliv er det i hovedsak Jelstra som landskapselement, fiske
og elvesportaktiviteter som er mest aktuelt & vurdere med tanke pad sumvirkninger. Departementet
har foran konkludert med at redusert vannfering i Jelstra vil gi en temmet elv med mindre
variasjon i vannfering enn for, som vil vaere negativt for landskapsopplevelsen. For fritidsfiske
vil ikke omsegkte tiltak ikke vil medfere vesentlige negative konsekvenser for slik aktivitet, under
forutsetning av tilstrekkelig avbetende tiltak. En utbygging som omsgkt vil imidlertid medfere
store konsekvenser for elvesportaktiviteter og sannsynligvis gjere elva uegnet til kommersielt
bruk. Det finnes ingen elver i nerheten som er like velegnet for rafting og padling som Jglstra,
hverken lokalt eller regionalt. Departementet kan imidlertid ikke se at det er andre eksisterende
eller planlagte inngrep som vil kunne forsterke de negative konsekvensene for landskap,
friluftsliv og reiseliv i serlig grad.

Departementet mener at det ber legges vekt pé utnyttelse av allerede berarte vassdrag til ekt
kraftproduksjon, og mener Jolstra kraftverk er et slikt prosjekt. Virkningene av et Jolstra
kraftverk vil avhenge av utbyggingslesninger og omfanget av mulige avbgtende tiltak. Som nevnt
over er det flere planlagte smékraftverk i Jolster og Forde kommune. Ingen av disse ligger i
direkte tilknytning til Jelstra elv, eller elvestrekningen som vil bli bergrt av omsekte Jolstra
kraftverk. Konsesjonsmyndigheten kan ikke se at noen av de planlagte smakraftverkene vil kunne
fore til forsterkede virkninger pé gkosystemet slik at det medferer okt samlet belastning.
Smaékraftverkene pavirker etter departementets syn andre gkosystemer og problemstillinger, og
vil ikke eke de samlede virkningene i s&rlig grad. Det er heller ikke andre eksisterende eller
planlagte tiltak som sammen med et Jolstra kraftverk vil ske den samlede belastningen eller
medfere gkte sumvirkninger i en slik grad at det skulle veere avgjorende for
konsesjonsspersmalet.

Etter en vurdering av de omsgkte tiltakene sett sammen med eksisterende og planlagte tiltak i
narheten, finner departementet at den samlende pévirkningen gkosystemet blir utsatt for, ikke vil
veare til hinder for at konsesjon kan gis til bygging av Jelstra kraftverk med tilherende
nettilknytning slik dette fremgér av oppsummeringen og konklusjonen nedenfor.

VI Oppsummering og konklusjon

Vannressursloven
I vurderingen av om konsesjon skal gis etter vassdrags- og energilovgivningen, mé fordelene og
ulempene ved de omspkte tiltak gjennomgés og avveies.

Den viktigste samfunnsnytten med Jolstra kraftverk vil veere en betydelig produksjon av ny,
fornybar kraft der andelen vinterkraft utgjer nesten halvparten. Kraftverket vil ogsa gi en bedre
utnyttelse av ovenforliggende reguleringsmagasiner og bidra med ny regulerbar kraft. Prosjektet
er samfunnspkonomisk lennsomt, og kraftverket forventes & gi inntekter til konsesjonar og
grunneiere, og inntekter til Jolster og Ferde kommuner i form av skatter og avgifter. I
anleggsfasen gir utbyggingen arbeidsplasser og muligheter for leveranser innen bygg og anlegg.
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Departementet har merket seg at Jalster kommune, Forde kommune og Sogn og Fjordane
fylkeskommune tilrér at konsesjon gis, mens Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og
Fjordane Turlag m.fl. frarér at det blir gitt konsesjon.

Departementet legger vekt pd utnyttelse av vassdrag som allerede utnyttes til kraftproduksjon,
slik som Jelstra. Kraftstasjon og vannveier skal bygges i fjell, og de synlige inngrepene vil veere
begrenset og i stor grad knyttet til redusert vannfering p utbyggingsstrekningen.

De negative virkningene er i hovedsak knyttet til fisk og elvesportaktiviteter. Jalstra er gyte- og
oppvekstelv for storgrreten i Jalstravatn og er viktig for fiske og fisketurisme. De viktigste
omradene for fisk ligger oppstrems tiltaksomradet, og departementet mener en utbygging som
omsekt vil veere akseptabel under forutsetning av tilstrekkelig avbetende tiltak. Jolstra er ogsd en
populeer elv for rafting og padling. En utbygging vil vanskeliggjere slik aktivitet og elva vil
sannsynligvis bli uegnet til kommersielt bruk. Jolstra er ogsa et viktig landskapselement i
Jolsterdalen, spesielt om sommeren med stor vannfering.

Ut fra en helhetsvurdering mener departementet at Jolstra kraftverk med tilherende nettilknytning
kan realiseres med akseptable virkninger hensett til forventet arlig kraftproduksjon. Et viktig
avbetende tiltak vil vare slipp av minstevannforing hele &ret med ekt vannslipping i
sommerperioden. Departementet mener at med et slikt palegg om minstevannfering sammenholdt
med palegg om plassering og utforming av inntak og utlep, vil dette sikre gyte- og
oppvekstomrader for erret samt opprettholde fiskevandring i sterst mulig grad. Ut fra dette antas
konsekvensene for landskap og naturmilje & bli akseptable. Nér det gjelder konsekvenser for
elvesportaktiviteter, mener departementet at det er vanskelig 4 finne avbetende tiltak og samtidig
realisere en lennsom kraftutbygging. Departementet mener at fordelene og nytten ved bygging av
Jolstra kraftverk er storre enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser.

Departementet tilrér at Sunnfjord Energi AS gis konsesjon for bygging og drift av Jelstra
kraftverk i medhold av vannressursloven, jf. vassdragsreguleringsloven.

Energiloven

I helhetsvurderingen inngér ogsé konsekvensene av elektriske anlegg som er nedvendig for &
gjennomfore bygging av Jolstra kraftverk. Etter departementets vurdering medferer ikke de
elektriske anleggene ulemper eller skader av et slikt omfang at det har avgjerende betydning for
om det omsgkte tiltaket kan tillates eller ikke. Det anbefales derfor at Sunnfjord Energi AS gis
tillatelse i medhold av energiloven § 3- 1 til bygging og drift av elektriske anlegg som omsekt.

Industrikonsesjonsloven
Jolstra kraftverk utleser konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven siden fallrettighetene som

skal erverves vil innvinne over 4000 naturhestekrefter. Det er i seknaden oppgitt et forelopig
kraftgrunnlag pa 10936 naturhestekrefter i Jolstra kraftverk. Sunnfjord Energi AS er eid av
kommunene Jolster, Forde, Gaular, Fjaler, Hyllestad, Solund og Naustdal, og av BKK. Ettersom
minst 2/3 av konsesjonaren er offentlig eid og for evrig oppfyller vilkarene for offentlig eierskap
i industrikonsesjonsloven § 2 farste ledd, kan Sunnfjord Energi AS tildeles konsesjon etter
industrikonsesjonsloven. Etter industrikonsesjonsloven §§ 6 og 9 har stat og deretter
fylkeskommune forkjepsrett til fallrettigheter ved forstegangs konsesjonsbehandling. Hverken
stat eller fylkeskommune vil gjere forkjepsretten gjeldende. Departementet tilrdr at det gis
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konsesjon til Sunnfjord Energi AS etter industrikonsesjonsloven § 1 for erverv av fallrettigheter
for bygging av Jelstra kraftverk.

Oreigningslova

Sunnfjord Energi AS har sgkt om tillatelse etter oreigningslova til ekspropriasjon av nedvendige
rettigheter dersom det ikke lykkes & inngé minnelige avtaler. Dette gjelder bade aktuelle
fallstrekninger og alle eiendommer som bergres ved bygging av Jelstra kraftverk. Seknaden
gjelder ogsa tillatelse til & ta i bruk areal og rettigheter for skjonn er avholdt (forh&ndstiltredelse).

Liste over rettighetshavere er vedlagt konsesjonssgknaden.

Arealer

Jolstra kraftverk behandles etter vassdragsreguleringsloven § 16 pkt 1-3, jf. vannressursloven §
19, og som gir automatisk rett til ekspropriasjon av de rettigheter som er nedvendig for &
gjennomfere tiltaket knyttet til arealer for Jelstra kraftverk (inntaksomrade, deponier, veier,
ngdvendig grunn til selve kraftverket, utlop mv.). Det er derfor ikke nedvendig 4 seke om
samtykke til ekspropriasjon i medhold av oreigningslova av arealer for bygging av disse
anleggsdelene. I folge vassdragsreguleringsloven § 16 vil en konsesjon til vassdragsregulering
utlese plikt for eiere og andre rettighetshavere til & avstd nedvendig grunn mot at det blir gitt
erstatning.

Ervervet omfatter arealer ved inntaksomradet (70 mal), ved Moskog (3 mél) og areal ved utlep
Reinene (6 mal).

Vannfall og elektriske anlegg

Hjemmelen i vassdragsreguleringsloven § 16 gjelder ikke ekspropriasjon av fallrettigheter, og det
sekes om ekspropriasjon etter oreigningsloven til resterende fallrettigheter dersom minnelige
avtaler ikke oppnds. Det sgkes ogsd om ekspropriasjonstillatelse for elektriske anlegg i eller i
tilknytning til Jelstra kraftverk og Moskog koblingsstasjon.

Dersom det skal gis samtykke til ekspropriasjon av fallrettigheter, ma tiltaket utvilsomt vere til
sterre gagn enn til skade for samfunnet, jf. oreigningslova § 2. Fer det gis samtykke til
ekspropriasjon, skal det veere forsekt oppnddd minnelige avtaler med den eller dem det skal
eksproprieres rettigheter fra, jf. oreigningslova § 12.

Sunnfjord Energi eier fallet i Stakaldefossen. Selskapet har videre inngétt avtale med
rettighetshaverne nedstrems Stakaldefossen, men har ingen avtale med rettighetshaverne
oppstrems. Til sammen disponerer Sunnfjord Energi 46,9 prosent av fallrettighetene pa den
omsgkte utbyggingsstrekningen fra Tongahelen til Reinene. Nordkraft har inngatt avtaler med
grunneierne oppstrems Stakaldefossen og disponerer de gvrige 52,2 prosent av fallrettighetene.
Resterende 0,9 prosent eies av Sogn og Fjordane fylkeskommune, som vil avvente avtaler frem til
en eventuell konsesjon er gitt. Departementet er kjent med at det i lengre tid har pagétt
forhandlinger for 4 komme frem til minnelige avtaler mellom Sunnfjord Energi og grunneierne.
Forhandlingene har ikke fort frem. Departementet har konkludert med at fordelene med bygging
av Jolstra kraftverk er storre enn ulempene for allmenne og private interesser, herunder
virkninger av samfunnsmessig betydning, og har tilrddd konsesjon etter vannressursloven og etter
energiloven for de elektriske anleggene. Departementet konkluderer pa dette grunnlag med at
tiltaket utvilsomt vil veere til mer gagn enn til skade for samfunnet, slik at vilkaret i
oreigningslova mé anses som oppfylt.
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Departementet tilrér at Sunnfjord Energi AS gis samtykke til ekspropriasjon av nedvendige
fallrettigheter etter oreigningsloven § 2. Ekspropriasjonstillatelsen for de elektriske anleggene
omfatter grunn og rettigheter for & bygge, eie og drive elektriske anlegg i eller i tilknytning til
Jolstra kraftverk og Moskog koblingsstasjon.

Departementet gjor oppmerksom pa at samtykket til ekspropriasjon etter oreigningslova faller
bort dersom det ikke er begjeert skjonn innen 1 &r etter at ekspropriasjonsvedtaket ble fattet, jf.
oreigningslova § 16.

Forhéndstiltredelse
Nér skjonn ikke er begjeert, kan samtykke til forhandstiltredelse bare gis dersom det vil fore til

urimelig forsinkelse for tiltakshaver & vente til skjennskravet er fremsatt. Departementet kan ikke
se at seervilkérene i oreigningslova § 25 forste ledd annet punktum er oppfylt her, og seknaden
om forhéndstiltredelse stilles i bero inntil eventuelt skjenn er begjeert.

Forurensningsloven

Sunnfjord Energi AS har ikke sgkt om tillatelser etter forurensningsloven for bygging og drift av
Jolstra kraftverk. Ut fra de foreliggende opplysninger, mener departementet at det er lite
sannsynlig at kraftverket vil kunne medfere betydelige forurensninger etter at det er satt i drift og
som ikke vil kunne avbetes med tiltak. Det skulle derfor ikke vaere nedvendig med tillatelse etter
forurensningsloven for driftsfasen. Etter departementets vurdering vil standardvilkédrene (jf.
vilkdrenes post 8) ivareta hensynet etter forurensningsloven i driftsfasen. Med hjemmel i dette
vilkdret kan Fylkesmannen pélegge oppfelgingsundersokelser med nedvendig overviking i den
forbindelse.

Anleggsarbeidene krever egen tillatelse etter forurensningsloven. Ved en eventuell utbygging ma
det derfor spkes Fylkesmannen om utslippstillatelse anleggsfasen og det mé legges frem en plan
som viser hvordan tiltakshaver vil hindtere forurensing i anleggsperioden. Dette gjelder sarlig
tilslammet vann fra tunneldriving, anleggsdrift med maskiner og bruk av kjemikalier.

VII Departementets merknader til vilkdrene

Departementet foreslar & gi ett vilkarssett etter vannressursloven for bygging og drift av Jelstra
kraftverk og ett vilkarssett etter industrikonsesjonsloven for erverv av fallrettigheter pd
utbyggingsstrekningen. Forslagene til vilkér er basert pé standard konsesjonsvilkér. For
sammenfallende vilkar gjelder merknadene begge vilkarssett.

Vilkdr etter industrikonsesjonsloven

Post 1: Konsesjonstid og revisjon

Sunnfjord Energi AS tilfredsstiller kravet til offentlig eierskap i industrikonsesjonsloven § 2
forste ledd og kan gis konsesjon etter industrikonsesjonsloven. Det anbefales at standardvilkar
om revisjonsadgang tas inn i konsesjonen, som inneberer at vilkarene kan revideres 30 ér etter
konsesjonstidspunktet.

Post 2: Konsesjonsavgifter og nceringsfond
Konsesjonen etter industrikonsesjonsloven vil vere utlesende for konsesjonsavgiften. NVE
anbefaler at avgiftene settes til kr 8 og kr 24 pr nat.hk til henholdsvis stat og kommune.
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Departementet finner ikke grunnlag for & fravike de foreslatte satsene, som er i samsvar med
praksis i de siste 15 drene.

Det legges til grunn at det blir gjort en endelig beregning av kraftgrunnlaget (naturhestekrefter)
etter at kraftverket er satt i drift. Dette gjelder ogsa for eksisterende Stakaldefossen kraftverk som
vil f redusert kraftgrunnlag som felge av mindre vann nér nytt Jelstra kraftverk settes i drift. Nye
og endrede konsesjonsavgifter vil gjelde fra produksjonsstart i det nye kraftverket.

Bade Jolster og Ferde kommuner krever et nringsfond med arlig bidrag pa kr. 400.000 (2014
verdi) med oppjusteringer i samsvar med konsumindeksprisen. Departementet har merket seg at
det 1 utbyggingsavtalen mellom Sunnfjord Energi og Jalster kommune er avtalt et fond for
neringsutvikling pa kr. 250.000 der lepende bidrag skal utbetales fra det dret Sunnfjord Energi
starter utbygging av Jelstra.

Nearingsfond skal kompensere for skader og ulemper som felge av utbyggingen, samtidig som
kommunene skal ha en del av verdiskapningen som utbyggingen bidrar til. Departementet mener
at Jelstra kraftverk med de avbetende tiltak som né er forslétt vil gi begrensede
miljekonsekvenser for kommunene. Det vises til at kommunene vil sikres en del av kraftverkets
verdiskapning gjennom avgifter, konsesjonskraft, kraftverksbeskatning og gjennom
utbyggingsavtalen de har med tiltakshaverne. Departementet mener derfor det ikke er grunnlag
for & palegge neeringsfond i denne saken.

Vilkar etter vannressursloven
Post 1 — Konsesjonstid og revisjon
Konsesjonen gis pa ubegrenset tid. Vilkérene kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 &r.

Post 2 —Byggefrister mv.
Det foreslés standardvilkér om byggefrister. Fristene i vassdragsreguleringsloven gjelder selv om
deler av tiltaket har fatt konsesjon etter vannressursloven, jf. vannressursloven § 19.

Post 5 —Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.

Det er vesentlig at inngrepene gjores sa skdnsomt som mulig og med serlig vekt pa
landskapstilpasningen. Ved NVEs godkjenning av detaljplanene ma de tekniske inngrepene f en
sd god miljemessig utforming som mulig. Det forutsettes at eventuelle restriksjoner pa
anleggsarbeidet eller andre tiltak, som plassering av deponiene, blir avklart og konkretisert i
detaljplanfasen.

Det skal bygges en omlgpsventil i kraftstasjonen med kapasitet pa minimum 45 m?/s.

NVE kan gi pdlegg om n®rmere gjennomfering av plikter i henhold til denne posten, jf. NVEs
merknader til post 5 i innstillingen s 71-73.

Post 6 —Naturforvaltning

NVE har foreslétt standardvilkér for naturforvaltning. Sunnfjord Energi har foreslatt for- og
etterundersekelser som skisseres 1 en miljeoppfelgingsplan med serlig vekt pa overvaking av
storgrretstammen (gytefisk/grop-registrering for og etter), elektrofiske for 4 kunne sammenlikne
tetthet for og etter, bdde med tanke pa rekruttering av arret og erekyte. Dette vil danne grunnlag
for & gjennomfere kompenserende tiltak som utfisking av erekyte, og eventuelle
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habitatforbedrende tiltak som utlegging av gytegrus, terskler mm. Utbygger m4 innhente
fiskefaglig kompetanse for & kvalitetssikre tiltak.

Forekomsten av vasshalemose bgr overvikes og eventuelle tiltak kan iverksettes med hjemmel i
dette vilkaret. Det kan ogsa vare aktuelt 4 gi pilegg om etablering av egnede hekkeplasser for
fossekall dersom det skulle vaere nedvendig.

Statusen for &1 oppstrems Stakaldefossen er usikker, og NVE ser ingen grunn til 4 palegge
avbetende tiltak for 1 slik situasjonen er i dag. Olje- og energidepartementet slutter seg til NVEs
tilrading.

Palegg i medhold av denne bestemmelsen mé vaere knyttet til skader fordrsaket av utbyggingen,
og kostnadene ved palegget m4 std i rimelig forhold til tiltakets skadevirkninger og til nytten ved
palegget.

Post 7 —Automatisk fredete kulturminner
Departementet vil papeke tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt under anleggsperioden, jf.

kulturminnelovens bestemmelser.

Sogn og Fjordane fylkeskommune papeker at undersekelsesplikten, jf. lov om kulturminne § 9,
ikke er oppfylt for noen av prosjektene. Forholdet til automatisk fredede kulturminner vil bli
ivaretatt gjennom konsesjonsvilkdrene dersom det blir gitt tillatelse til utbygging. Forpliktelsene
etter § 9 i kulturminneloven kan derfor avklares etter at en eventuell konsesjon er gitt.

Post 8§ —Forurensning mv.
Vilkaret omfatter driftsperioden. For anleggsperioden ma det sekes om tillatelse fra

Fylkesmannen.

Post 10 —Terskler mv.
Det er her hjemmel for 4 palegge konsesjonzren & etablere terskler eller gjennomfere andre

biotopjusterende tiltak dersom det skulle vise seg nedvendig.

Post 11 —Mangvreringsreglement my.
Det fastsettes et eget mangvreringsreglement for Jelstra kraftverk, jf. vannressursloven § 19

farste ledd.

Vilkarene for anleggskonsesjonen etter energiloven

Post 1 Varighet
Tillatelsen gis for en periode pé 30 &r fra konsesjonstidspunktet.

Post 3 Bygging
Det presiseres at anlegget skal veere ferdigstilt, bygget og idriftsatt innen 5 ér fra konsesjonsdato.

Eventuell sgknad om fristforlengelse ma foreligge innen 6 maneder for utlepet av fristen.
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Olje- og energidepartementet

tilrdr:

Sunnfjord Energi AS gis tillatelser i forbindelse med bygging av Jolstra kraftverk i Jolster og
Ferde kommuner i samsvar med vedlagte forslag,
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Vedlegg 1 — Spesifikasjon av tillatelsene

1. Imedhold av vannressursloven § 8 gis Sunnfjord Energi AS tillatelse til & bygge Jolstra
kraftverk i Jolster og Forde kommuner, jf. vedlegg 2.

2. Imedhold av industrikonsesjonsloven § 2 gis Sunnfjord Energi AS tillatelse til 4 erverve
fallrettigheter i Jolstra, jf. vedlegg 3.

3. Det fastsettes mangvreringsreglement for Jolstra kraftverk, jf. vedlegg 4.

4. Imedhold av energiloven § 3 - 1 gis Sunnfjord Energi AS tillatelse til 4 bygge, eie og
drive nedvendige elektriske anlegg i og i tilknytning til Jelstra kraftverk og Moskog
koblingsstasjon, jf. vedlegg 5.

5. Imedhold av oreigningslova § 2 ferste ledd nr. 51 og nr. 19 gis Sunnfjord Energi AS
samtykke til 4 ekspropriere nodvendige fallrettigheter for bygging av Jelstra kraftverk, og
grunn og rettigheter for & bygge, eie og drive elektriske anlegg i eller i tilknytning til
Jolstra kraftverk og Moskog koblingsstasjon.

6. Planendringer kan foretas av departementet eller den departementet bemyndiger.
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Vedlegg 2

Vilkar

for tillatelse etter vannressursloven § 8 til Sunnfjord Energi AS
til 4 bygge Jolstra kraftverk
i Jolster og Forde kommuner, Sogn og Fjordane fylke

1
(konsesjonstid og revisjon)
Konsesjonen gis pa ubegrenset tid.

Vilkdrene for konsesjonen kan tas opp til
alminnelig revisjon etter 30 &r. Hvis vilkdrene blir
revidert, har konsesjonzren adgang til 4 frasi seg
konsesjon innen 3 maneder etter at han har fatt
underretning om de reviderte vilkar, jf. vassdrags-
reguleringsloven § 10 nr 3 forste ledd.

2
(Byggefrister m.v.)

Arbeidet mé pabegynnes innen 5 ar fra konsesjonens
dato og fullferes innen ytterligere 5 4&r jf.
vannressursloven  § 19 andre ledd og
vassdragsreguleringsloven § 12 nr 1. Fristene kan
forlenges av Olje- og energidepartementet. I fristene
medregnes ikke den tid som pad grunn av sarlige
forhold (vis major), streik eller lockout har vert
umulig 4 utnytte.

3
(Erstatning til etterlatte)
Hvis noen av arbeiderne eller funksjonarene
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan
konsesjonaren etter naermere bestemmelse av Olje- og
energidepartementet pélegges 4 sikre eventuelle
etterlatte en gyeblikkelig erstatning.

4

(Konsesjonars ansvar ved anlegg/drift m.v.)
Konsesjonzren plikter & pase at han selv, hans
kontrakterer og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften 4 gjore, unngdr edeleggelse av
naturforekomster, landskapsomrader, kulturminner
m.v., ndr dette er enskelig av vitenskapelige eller
historiske grunner eller pd grunn av omradenes
naturskjennhet  eller egenart. Dersom  slike
adeleggelser ikke kan unngés, skal rette myndigheter
underrettes i god tid pa forhand.

5
(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold,
tilsyn m.v.)
Godkjenning av planer og tilsyn med utferelse og
senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene
forbundet med dette dekkes av konsesjonaren.
Konsesjonzren plikter & legge fram for NVE
detaljerte planer med ne@dvendige opplysninger,

29

beregninger og kostnadsoverslag for regulerings-
anleggene. Arbeidet kan ikke settes igang for
planene er godkjent. Anleggene skal utferes solid,
minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes
i full driftsmessig stand.

Konsesjonzren plikter & planlegge, utfere og
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det
gkologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir
best mulig.

Kommunen skal ha anledning til & uttale seg om
planene for anleggsveger, massetak og plassering av
overskuddsmasser.

Konsesjonaeren plikter & skaffe seg varig raderett
over tipper og andre omréder som trenges for &
gjennomfoere palegg som blir gitt i forbindelse med
denne post.

Konsesjonaeren plikter & foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsomradene. Oppryddingen ma
vare ferdig senest 2 ar etter at vedkommende anlegg
eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pélegges planlagt slik at de
senere blir til varig nytte for allmennheten dersom
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller
ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til
andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pdlegg om nermere gjennomfering av
plikter i henhold til denne posten.

6
(Naturforvaltning)
I
Konsesjon@ren plikter etter neermere bestem- melse
av Miljedirektoratet

a. 4 serge for at forholdene i Jolstra er slik at de
stedegne fiskestammene i sterst mulig grad
opprettholder naturlig reproduksjon og
produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for
fisk og gvrige naturlig forekommende plante- og
dyrepopulasjoner forringes minst mulig,

b. & kompensere for skader pa den naturlige
rekruttering av fiskestammene ved tiltak,

c. 4 serge for at fiskens vandringsmuligheter i
vassdraget opprettholdes og at overferinger
utformes slik at tap av fisk reduseres,

d. é&serge for at fiskemulighetene i sterst mulig grad
opprettholdes.



I
Konsesjonzren plikter etter neermere bestem- melse av
Miljedirektoratet 4 serge for at forholdene for plante-
og dyrelivet i omradet som direkte eller indirekte
bereres av reguleringen forringes minst mulig og om
nedvendig utfore kompenserende tiltak.

it
Konsesjonaren plikter etter neermere bestem- melse av
Miljedirektoratet & serge for at friluftslivets bruks- og
opplevelsesverdier i omradet som bergres direkte eller
indirekte av anleggsarbeid og regulering tas vare pa i
storst mulig grad. Om nedvendig mé& det utfores
kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

v
Konsesjoneren plikter etter naermere bestem- melse av
Miljedirektoratet 8 bekoste naturvitenskapelige
undersgkelser samt frilufts- livsundersgkelser i de
omridene som bergres av reguleringen. Dette kan
vare arkiverings- undersgkelser, Konsesjonaren kan
ogsd tilpliktes & delta i fellesfinansiering av sterre
undersgkelser som omfatter omrddene som direkte

eller indirekte bereres av reguleringen.

v
Konsesjonzren kan bli palagt & dekke utgiftene til
ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i
anleggstiden.

VI
Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med
overholdelsen av ovenstdende vilkér eller palegg gitt
med hjemmel i disse vilkar, dekkes av konsesjonren.

7
(Automatisk fredete kulturminner)

Konsesjoneeren plikter i god tid for anleggsstart &
underspke om tiltaket bererer automatisk fredede
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan vere
egnet til & skade, edelegge, flytte, forandre, skjule
eller pd annen mate utilberlig skjemme automatisk
fredede kulturminner, plikter konsesjonaren & sgke
om dispensasjon fra den automatiske fredningen
etter kulturminneloven § 8 forste ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan
veere egnet til & skade, edelegge, flytte, forandre, skjule
eller p4 annen maéte utilberlig skjemme automatisk
fredete kulturminner som hittil ikke har veert kjent, skal
melding om dette sendes kulturminneforvaltningen
(fylkeskommunen og eventuelt Sametinget) med det
samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket
kan berere kulturminnet, jf, lov av 9. juni 1978 nr. 50
om kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4.
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8
(Forurensning m.v.)
Konsesjonaren plikter etter Fylkesmannens nzrmere
bestemmelse & utfore eller bekoste tiitak som i
forbindelse med reguleringen er pakrevet av hensyn
til forurensningsforholdene i vassdraget.

9
(Ferdsel m.v.)

Konsesjonzren plikter & erstatte utgifter til
vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger,
bruer og kaier, hvis disse utgifter blir serlig oket ved
anleggsarbeidet, 1 tvisttilfelle avgjeres sporsmaélet
om hvorvidt vilkdrene for refusjonsplikten er til
stede, samt erstatningens storrelse ved skjonn pé
konsesjonzrens bekostning. Veger, bruer og kaier
som konsesjonaren bygger, skal kunne benyttes av
allmennheten, med mindre NVE treffer annen
bestemmelse.

Konsesjoneren plikter i nedvendig utstrekning &
legge om turiststier og klopper som er i jevalig bruk
og som vil bli neddemmet eller pd annen méte
edelagt/utilgjengelige.

10
(Terskler m.v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medforer
vesentlige endringer i vannfering eller vannstand,
kan NVE pélegge konsesjonzren & bygge terskler,
foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner,
opprenskinger m.v. for & redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forérsaker erosjonsskader,
fare for ras eller oversvemmelse, eller oker
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan
NVE pélegge  konsesjonzren a  bekoste
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene
forbundet med dette.

Arbeidene skal pabegynnes straks detaljene er
fastlagt og ma gjennomfares s& snart som mulig.

Palegg etter dette vilkaret vil bygge pa en plan som
ivaretar bade private og allmenne interesser i
vassdraget. Utarbeidelse av palegg, samt tilsyn med
utforelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE.
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av
konsesjonaren.

11
(Mangvreringsreglementm.v.)
Vannslippingen skal foregé overensstemmende med
et manevreringsreglement som Kongen pad forhand
fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement
medferer skadelige virkninger av omfang for
allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til
konsesjonzren, men med plikt for denne til 4 erstatte
mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de
endringer i reglementet som finnes nedvendige.



12
(Hydrologiske observasjoner)

Konsesjoneeren skal etter nermere bestemmelse av
NVE utfere de hydrologiske observasjoner som er
nedvendige for & ivareta det offentliges interesser og
stille det innvunne materiale til disposisjon for det
offentlige.

Kopier av alle karter som konsesjoneeren maétte la
oppta i anledning av anleggene, skal sendes Kartverket
med opplysning om hvordan mélingene er utfort.

13
(Registrering av minstevannfering, krav om skilting
og merking)

Det skal etableres en méleanordning for registrering
og dokumentasjonav minstevannfering, lgsningen skal
godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE pa
forespersel og oppbevares pé en sikker maéte i hele
anleggets levetid.

Ved alle reguleringsmagasin og steder med palegg
om minstevannfering skal det settes opp skilt med
opplysninger om manevreringsbestemmelser og
hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal godkjenne
skiltenes utforming og plassering.

De partier av isen pé vann og inntaksmagasiner som
mister bareevnen pd grunn av utbyggingen mi
markeres péd kart pd opplysningsskilt og merkes eller
sikres.

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og
opprettholdes  hensiktsmessige — sikringstiltak av
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel pa og
ved anleggene.

14
(Etterundersekelser)

Konsesjon®ren kan palegges & utfare og bekoste
etterundersgkelser av reguleringens virkninger for
bererte interesser. Undersgkelsesrapportene med
tilherende materiale skal stilles til radighet for det
offentlige. NVE kan treffe neermere bestemmelser om
hvilke undersgkelser som skal foretas og hvem som
skal utfore dem.

15
(Militeere foranstaltninger)
Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet
militeere foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle
uten at konsesjonaren har krav pa godtgjerelse eller
erstatning for de herav folgende
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ulemper eller innskrenkninger med hensyn til
anleggene eller deres benyttelse. Konsesjonaren mé
uten godtgjerelse finne seg i den bruk av anleggene
som skjer i krigsgyemed.

16
(Luftovermetning)

Konsesjonaren plikter i samrdd med NVE & utforme
anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i
magasiner, dpne vannveger og i avlep til elv, vann
eller sjo blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg
ved anleggets senere drift at luftovermetning
forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonaren
etter nermere bestemmelse av NVE bli pélagt &
bekoste tiltak for & forhindre eller redusere
problemene, herunder forsek med hel eller delvis
avstengning av anlegget for a lokalisere arsaken.

17
(Kontroll med overholdelsen av vilkarene)
Konsesjonaren underkaster seg de bestemmelser som
til enhver tid matte bli truffet av NVE til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte vilkédr. Utgiftene med
kontrollen erstattes det offentlige av konsesjoneren
etter nermere regler som fastsettes av NVE.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 2
(Byggefrister m.v.), 11 (Manevreringsreglement
m.v.) og 17 (Kontroll med overholdelsen av
vilkdrene) kan medfore at konsesjonen trekkes
tilbake.

For overtredelse av de i loven eller i medhold av
loven fastsatte bestemmelser, eller vilkér satt for
konsesjon eller vedtak i medhold av loven, kan NVE
treffe vedtak om tvangsmulkt if.
vassdragsreguleringsloven §12 nr. 21 annet ledd.
Tvangsmulkten kan fastsettes som en lepende mulkt
eller som et engangsbelep. Tvangsmulkten tilfaller
statskassen og er tvangsgrunnlag for utlegg.

Nar et rettstridig forhold er konstatert kan det gis
palegg om retting og om nedvendig pélegges stans i
péagéende virksombhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkarene
eller palegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven
kan det ilegges overtredelsesgebyr, eller straff med
boter eller fengsel inntil tre maneder, jf.
vannressursloven §§ 60a og 63 forste ledd bokstav c.



Vedlegg 3

Vilkar for tillatelse for Sunnfjord Energi
til 4 erverve fallrettigheter
i Jolstra, Sogn og Fjordane fylke

1
(Konsesjonstid og revisjon)
Konsesjonen gis pa ubegrenset tid.

Vilkérene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig
revisjon etter 30 ar. Hvis vilkdrene blir revidert, har
konsesjonzren adgang til & frasi seg konsesjon innen
3 méneder etter at han har fatt underretning om de
reviderte vilkér, jf. industri- konsesjonsloven § Sa
forste ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.

Anleggene md ikke nedlegges uten statsmyndig-
hetenes samtykke.

2
(Konsesjonsavgifter)
Konsesjonzren skal betale en arlig avgift til staten pé kr
8 pr. nat.hk. og en &rlig avgift til de fylkes-, herreds-
og bykommuner som Kongen bestemmer pé kr 24 pr.
nathk, beregnet etter den gjennom- snittlige
kraftmengde som det konsederte vannfall etter den
foretatte utbygging kan frembringe med den
péregnelige vannfering 4r om annet.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurdering
etter tidsintervaller som loven til enhver tid
bestemmer.

Plikten til & betale avgiftene inntrer etter hvert som
den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften er
tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelses-
loven kap. 7.

Etter forfall svares rente som fastsatt i medhold av lov
av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved
forsinket betaling m.m. § 3 ferste ledd.

Konsesjonsavgiftsmidler avsettes serskilt for hver
kommune til et fond, som etter nzermere bestemmelse
av kommunestyret fortrinnsvis anvendes-til fremme
av neringslivet 1 kommunen, Vedtekter for fondet
skal godkjennes av Fylkesmannen.

3
(Kontroll med betaling av avgift m.v.)
Nezrmere bestemmelse om betaling av avgifter etter
post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med
vannforbruket samt avgivelse av kraft, jf. post 11
(Konsesjonskraft), skal med bindende virkning for

hvert enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og
energidepartementet.
4
(Byggefrister m.v.)
Arbeidet ma pdbegynnes innen 5 4r fra

konsesjonens datum og fullferes innen ytterligere 5
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ar. Fristene kan forlenges av Kongen. I fristene
medregnes ikke den tid som pd grunn av sarlige
forhold (vis major), streik eller lockout har vert
umulig & utnytte.

5
(Erstatning til etterlatte)
Hvis noen av arbeiderne eller funksjonzrene
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan
konsesjonzren etter nermere bestemmelse av Olje-

og energidepartementet pélegges & sikre eventuelle
etterlatte en gyeblikkelig erstatning.

6
(Konsesjonarens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjoneren plikter & pése at han selv, hans
kontrakterer og andre som har med anleggsarbeidet
og kraftverksdriften & gjore, unngar edeleggelse av
naturforekomster, landskapsomrader, kulturminner
m.v., nar dette er gnskelig av vitenskapelige eller
historiske grunner eller pd grunn av omrédenes
naturskjennhet eller egenart. Dersom slike
adeleggelser ikke kan unngas, skal naturvern-
myndighetene underrettes.

7
(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold,
tilsyn m.v.)
Godkjenning av planer og tilsyn med utferelse og
senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene
forbundet med dette dekkes av konsesjonzren.

Konsesjoneren plikter & legge fram for NVE
detaljerte planer med nedvendige opplysninger,
beregninger og kostnadsoverslag for vassdragets
utbygging. Arbeidet kan ikke settes igang for
planene er godkjent. Anleggene skal utferes solid,
minst mulig skjemmende og skal til enhver tid
holdes i fullt driftsmessig stand.

Konsesjonazren plikter & planlegge, utfore og
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det
pkologiske og landskapsarkitektoniske resultatet
blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til 4 uttale seg om
planene for anleggsveger, massetak og plassering av
overskuddsmasser.

Konsesjonzren plikter & skaffe seg varig raderett
over tipper og andre omrdder som trenges for &
gjennomfere palegg som blir gitt i forbindelse med
denne post.

Konsesjonzren plikter & foreta en forsvarlig



opprydding av anleggsomradene. Oppryddingen mi
vare ferdig senest 2 ar etter at vedkommende anlegg
eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan palegges planlagt slik at de senere
blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan
skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for
anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre
uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pélegg om nermere gjennomfering av
plikter i henhold til denne posten.

8
(Ferdsel m.v.)
Konsesjonzren plikter & erstatte utgifter til

vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger,
bruer og kaier, hvis disse utgifter blir serlig oket ved
anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjeres spersmalet om
hvorvidt vilkarene for refusjonsplikten er til stede,
samt erstatningens sterrelse ved skjenn pa
konsesjonzrens bekostning.

Veger, bruer og kaier som konsesjonaren bygger,
skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre
NVE treffer annen bestemmelse.

9
(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)
Konsesjonaren skal etter n@rmere bestemmelse av
Olje- og energidepartementet utfere de hydrologiske
observasjoner som er nedvendige for & ivareta det
offentliges interesser og stille det innvunne
materiale til disposisjon for det offentlige.

Kopier av alle karter som konsesjoneren maétte la
oppta 1 anledning av anleggene, skal sendes
Kartverket med opplysning om hvordan malingene
er utfort

10
(Konsesjonskraft)
Konsesjonzren skal avstd til kommuner og

fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10
% av den gjennomsnittlige kraftmengden som
vannfallet etter foretatt utbygging kan yte med
péregnelig vannfering & om annet. Avstdelse og
fordeling avgjeres av NVE med grunnlag i kommu-
nenes behov til den alminnelige elektrisitets-
forsyning.

Konsesjoneren kan i tillegg pélegges 4 avstd til
staten inntil 5 % av kraften, beregnet som i forste
ledd.

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstds og
beregner effekt og energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for
utgdende ledninger eller fra konsesjonerens ledninger
med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid ned
til 5000 timer arlig. Konsesjonaren kan ikke sette seg
imot at kraften tas ut fra andres ledninger og plikter i
sa fall & stille kraften til rédighet. Kostnadene ved
omforming og overfering av kraften ved uttak andre
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steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg for
utgdende ledninger, betales av den som tar ut kraften.

Konsesjonaren har rett til 4 forlange et varsel av 1
ar for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak
varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som
gnskes benyttet og brukstidens fordeling over Aret.
Tvist om fordelingen avgjeres av Olje- og energi-
departementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan
skje med 2 &rs varsel.

Prisen p& kraften, referert kraftstasjonens
apparatanlegg for utgdende ledninger, fastsettes
hvert &r av Olje- og energidepartementet basert pé
gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall
vannkraftverk i hele landet.

Unnlater konsesjoneren & levere kraft som er
betinget i denne post uten at vis major, streik eller
lockout hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og
energidepartementets bestemmelse & betale til stats-
kassen en mulkt som for hver kWh som urettelig
ikke er levert, svarer til den pris pr. KWh som hvert
ar fastsettes av Olje- og energidepartementet, med et
péslag av 100 %. Det offentlige skal vare berettiget
til etter Olje- og energidepartementets bestemmelse 4
overta driften av kraftverket for eierens regning og
risiko, dersom dette blir nedvendig for & levere den
betingede kraften.

Vedtak om avstaelse og fordeling av kraft kan tas
opp til ny provelse etter 20 ar fra vedtakets dato.

11
(Kontroll med overholdelsen av vilkérene)
Konsesjonzren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid matte bli truffet av Olje- og energi-
departementet til kontroll med overholdelsen av de
oppstilte vilkar.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av
konsesjonzren etter nermere regler som fastsettes
av Olje- og energidepartementet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 2
(Konsesjonsavgifter), 4 (Byggefrister m.v.), 12
(Konsesjonskraft) og 13 (Kontroll med overholdelsen
av vilkérene) kan medfere at konsesjonen trekkes
tilbake 1 samsvar med bestemmelsene i
industrikonsesjonsloven § 26.

For overtredelse av de i loven eller i medhold av
loven fastsatte bestemmelser, eller vilkdr satt for
konsesjon eller vedtak i medhold av loven, kan Olje-
og energidepartementet treffe vedtak om
tvangsmulkt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en

lopende mulkt eller som et engangsbelop.
Tvangsmulkten tilfaller  statskassen og er
tvangsgrunnlag for utlegg.
12
(Tinglysing)

Konsesjonen med tilknyttede vilkar skal tinglyses for
konsesjonshavers regning.



Vedlegg 4

Manevreringsreglement
for Jolstra kraftverk i Jolster og Ferde kommuner, Sogn og Fjordane fylke

1.
Det skal slippes minstevannfering forbi inntaket til
kraftverket pd 12 m®/s i perioden 15. mai til 30.
september og 4 m®/s resten av éret.

Dersom tilsiget er mindre enn kravet til
minstevannforing skal hele tilsiget slippes forbi.
Kraftverket skal i slike tilfeller ikke veere i drift.

Det skal installeres en omlepsventil i kraftverket med
kapasitet p4 minimum 45 m%/s, tilsvarende ca. 80 % av
maksimal slukeevne.

Alle vannferingsendringer skal skje gradvis, og
typisk start-/stoppkjering skal ikke forekomme.

2.
Det skal pases at flomlep og tappelep ikke hindres av
is eller lignende og at damanlegget til enhver tid er i
god stand. Dersom det forlanges, skal
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ogsd nedbgrmengder, temperaturer, sngdybde m.v.
observeres og noteres.)

4.

Viser det seg at manevrering og vannslipping etter
dette reglementet medferer skadelige virkninger av
omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten
erstatning til konsesjonaren, men med plikt for denne
til 4 erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann,
fastsette de endringer i reglementet som finnes
nedvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av
Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til &
uttale seg.

Mulig tvist om forstdelsen av dette reglementet
avgjares av Olje- og energidepartementet.



Vedlegg 5

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Sunnfjord Energi AS

Organisasjonsnummer: 916 501 420

Dato: 21.06.2017
Varighet: 21.06.2047
Ref: 201400578-3

Kommune: Jolster og Ferde

Fylke: Sogn og Fjordane
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I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overfering, omsetning,
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959
om produksjon, omforming, overfering, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energilovforskriften) § 3-1, seknad av 12. desember 2013, NVEs innstilling av 5. juli 2016 og
kgl.res. av 21. juni 2017 gis Sunnfjord Energi AS anleggskonsesjon.

Anleggskonsesjonen gir rett til & bygge og drive folgende elektriske anlegg:
Jolstra kraftverk med:

e 1 stk. generator med ytelse 23 MVA og spenning 13,2 kV
e 1 stk. generator med ytelse 46 MVA og spenning 13,2 kV
e 1 stk. transformator med ytelse 23 MVA og omsetning 13,2/132 kV
e 1 stk. transformator med ytelse 46 MV A og omsetning 13,2/132 kV

e En ca. 700 meter lang jordkabeltrase fra kraftstasjonen til Moskog
transformatorstasjon , bestdende av;

o To stk. jordkabler med nominell spenning 132 og tverrsnitt med minimum
stremforingsevne tilsvarende 3x1x300mm?2 Al

o Enjordkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum
stremforingsevne tilsvarende 3x1x95mm2 Al

e Nodvendig hegyspenningsanlegg .

Moskog transformatorstasjon med:

e To stk. nye 132 kV bryterfelt

e Ngdvendig heyspenningsanlegg.

Anlegget skal bygges i traseen som fremgar pa kartet merket «Kraftstasjonsomréde-oversikt-
plan» i malestokk 1:1500 av 21.6 .2015 vedlagt denne konsesjonen .
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Vilkar

De til enhver tid gjeldende vilkar fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for
konsesjonaren. Itillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd folgende spesielle
vilkér:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 21. juni 2047.

2. Fornyelse

Konsesjonaren skal seke om fornyelse av konsesjonen senest seks maneder for konsesjonen
utleper. Dersom konsesjonzren ikke ensker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis
melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal vare ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 5 ar fra
endelig konsesjon.

Konsesjonaren kan seke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse.
Slik seknad skal sendes senest seks méneder for utlopet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke
overholdes.
4. Drift

Konsesjonzren skal sta for driften av anleggene og plikter & gjere seg kjent med de til enhver
tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overfering av konsesjon. Eventuelt framtidig skille
mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever ogsé godkjenning fra NVE.
Godkjenning kan gis etter sgknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonar ensker & legge ned anlegget mens konsesjonen leper, skal det sekes NVE
om dette. Nedleggelse kan ikke skje for vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjon
NVE kan fastsette nye vilkdr for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige
interesser.

7. Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjoneren tas under konkursbehandling , innleder
gjeldsforhandling, eller pd annen mate blir ute av stand til 4 oppfylle sine plikter etter
konsesjonen.

8. Overtredelse avkonsesjonen eller konsesjonsvilkar

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkér i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver
~ tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av
denne lovgivningen. NVE kan ogsa i slike tilfeller pa ethvert tidspunkt palegge stans i bygging.
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